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1. INTRODUCCIÓN 

 
El 28 de agosto de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el Decreto Ley 

14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones 

para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de 

la urgente reactivación económica, que se formula con la finalidad de impulsar una transición 

energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva, especialmente importante en el 

escenario actual derivado de la declaración de la pandemia internacional provocada por la Covid-

19 desde marzo de 2020, que contribuya a facilitar la recuperación económica. 

Entre los objetivos de este Decreto Ley, se encuentra el establecimiento de un procedimiento 

administrativo específico, único y coordinado para autorizar la implantación de centrales 

fotovoltaicas sobre el suelo no urbanizable. 

Así, para el inicio del procedimiento integrado, el promotor debe presentar una solicitud conjunta 

de las autorizaciones administrativas previas y de construcción de la instalación. A la solicitud se 

acompañará la documentación establecida por las distintas regulaciones que afecten al proyecto 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, junto a la específicamente relacionada en el anexo 

III del Decreto Ley, incluyendo en todo caso un plan del desmantelamiento de la instalación y de 

la consiguiente restauración del ámbito afectado. 

1.1. OBJETO. 

El presente documento se redacta y presente como Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del 

proyecto (1) Planta Solar Fotovoltaica Godelleta 10 50 MWp (en adelante PSF Godelleta 10) así 

como todas las infraestructuras necesarias para su evacuación (2) línea de evacuación 

subterránea de media tensión 30kV, ubicado todo ello en el término municipal de Andilla y Lliria, 

provincia de Valencia. 

Mediante una línea de subterránea LSMT 30 Kv se conectará con la subestación elevadora Andilla 

132 kV, de la que el titular es Renovalia Salunol SLU, en la cual se conectarán 4 plantas fotovoltaicas 

de las 19 existentes en la zona. Estas plantas serán: PSFV Godelleta 10, PSFV Godelleta 12, PSFV 

Godelleta 15 y PSFV Godelleta 17. La energía de la SET Andilla se vierte a la mediante la LSAT 132 

KV Andilla-Villar a la SET Villar 132 kV. Ésta evacúa a la SET Casinos 400 kV mediante la LAAT 400 

kV Villar -Casinos, que a su vez servirá de enlace con la SET Chiva 400 kV mediante una LAAT de 

400kV Casinos-Chiva y permitirá así la evacuación conjunta de la energía eléctrica producida en las 

plantas fotovoltaicas G1-G19 a la SET Godelleta REE de 400kV mediante la LAAT 400 kV Chiva-
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Godelleta, la cual será compartida con otras plantas fotovoltaicas de la zona y por tanto es objeto 

de otros expedientes de plantas comunes al presente nudo. 

Por tanto, se redacta y presenta este Plan de desmantelamiento y de restauración (en adelante, 

Plan) como parte de la documentación que acompaña a la solicitud conjunta de las autorizaciones 

administrativas previas y de construcción de la instalación, dirigida al Servicio Territorial de 

Industria y Energía en Alicante de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo de la Conselleria con el mismo nombre de la Generalitat 

Valenciana, tal y como establece la normativa al respecto. 
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2. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
El ámbito de estudio se localiza en la zona este de la provincia de Alicante, en el término municipal 

de Andilla, y una pequeña parte en el municipio de Lliria, concretamente en el paraje Corral 

Quemado, Las Casicas del Puntalico y Bodegues del Mundo Nuevo, según el mapa del Instituto 

Geográfico Nacional a escala 1:25.000. Y se enmarca en la Hoja 0667 del Mapa Topográfico (MTN) 

a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

La empresa promotora del proyecto, es Renovalia Proventol, S.L.U. entidad con domicilio en 

Avenida Picassent, 10 Edificio A. 02600 Villarrobledo (Albacete) y con C.I.F. B-02621522. 

La Planta FV “GODELLETA 10” está distribuida en varias parcelas del polígono 27, del término 

municipal de Andilla y en varias parcelas del polígono 3 del término municipal de Llíria en la 

provincia de Valencia. A continuación de escriben dichas parcelas afectadas: 

T.M. DE LLIRIA 

Polígono Parcela 
Superficie Total 

(Ha) 

Superficie  
Referencia catastral 

Ocupada Planta FV (Ha) 

3 771 1,1766 0,9269 46149A00300771 

3 834 0,2359 0,0022 46149A00300834 

3 772 1,0088 0,9007 46149A00300772 

3 905 0,7639 0,4547 46149A00300905 

3 892 0,4692 0,3538 46149A00300892 

3 907 0,5909 0,5808 46149A00300907 

3 906 1,6421 1,4907 46149A00300906 

3 909 0,2740 0,2677 46149A00300909 

3 908 0,3794 0,3770 46149A00300908 

3 911 0,8263 0,2570 46149A00300911 

3 910 0,9366 0,7961 46149A00300910 

3 839 1,7933 1,7541 46149A00300839 

3 838 0,9274 0,8719 46149A00300838 

3 884 0,5348 0,0027 46149A00300884 

3 840 0,2676 0,1982 46149A00300840 

3 1102 0,0796 0,0216 46149A00301102 

3 1084 0,0839 0,0216 46149A00301084 

3 9002 1,6929 0,0216 46149A00309002 

3 1103 0,0741 0,0216 46149A00301103 
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3 1079 0,1441 0,0017 46149A00301079 

3 913 0,7277 0,6827 46149A00300913 

3 912 0,8880 0,2065 46149A00300912 

3 915 0,2328 0,2201 46149A00300915 

3 914 0,9534 0,8948 46149A00300914 

3 976 0,4190 0,3629 46149A00300976 

3 959 0,1364 0,0033 46149A00300959 

3 1047 0,3753 0,3753 46149A00301047 

3 1017 0,3274 0,0257 46149A00301017 

3 887 0,1521 0,0210 46149A00300887 

3 844 0,1395 0,1209 46149A00300844 

3 891 0,5727 0,4818 46149A00300891 

3 888 2,2515 0,4991 46149A00300888 

3 780 0,4490 0,3580 46149A00300780 

3 995 1,3350 1,3271 46149A00300995 

3 845 0,5374 0,5024 46149A00300845 

3 781 0,8964 0,8130 46149A00300781 

3 828 0,6610 0,5187 46149A00300828 

3 880 0,4931 0,0051 46149A00300880 

3 829 1,0899 0,0000 46149A00300829 

3 841 0,3491 0,2584 46149A00300841 

3 881 0,9004 0,8047 46149A00300881 

3 843 0,2496 0,2187 46149A00300843 

3 842 0,1286 0,0768 46149A00300842 

3 776 0,4360 0,4338 46149A00300776 

3 774 0,3147 0,2934 46149A00300774 

3 778 0,6214 0,6026 46149A00300778 

3 777 0,5845 0,5480 46149A00300777 

3 779 1,3625 1,2387 46149A00300779 

3 837 0,5687 0,5398 46149A00300837 

3 836 0,2103 0,1790 46149A00300836 

3 894 1,8357 1,6714 46149A00300894 

3 893 0,7324 0,6807 46149A00300893 

0 0 0,0098 0,1790 002200100XK90C 

3 896 0,6590 0,2009 46149A00300896 

3 391 0,1676 0,0216 46149A00300391 
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3 773 0,6059 0,5574 46149A00300773 

TOTAL 36,2752 25,2459  

T.M. DE ANDILLA 

Polígono Parcela 
Superficie Total 

(Ha) 

Superficie  
Referencia catrastral 

Ocupada Planta FV (Ha) 

27 346 0,9649 0,9135 46038A02700346 

27 375 0,2756 0,2288 46038A02700375 

27 376 0,3035 0,2055 46038A02700376 

27 378 0,2398 0,1694 46038A02700378 

27 379 0,3658 0,0394 46038A02700379 

27 381 0,3082 0,2817 46038A02700381 

27 386 0,7667 0,7443 46038A02700386 

27 387 2,5188 2,1003 46038A02700387 

27 343 1,0858 0,0006 46038A02700343 

27 344 0,5535 0,2877 46038A02700344 

27 304 0,2241 0,2241 46038A02700304 

27 303 0,1590 0,1590 46038A02700303 

27 352 1,3860 0,7494 46038A02700352 

27 305 0,6594 0,5981 46038A02700305 

27 354 0,3031 0,3030 46038A02700354 

27 353 0,4134 0,4133 46038A02700353 

27 356 0,4354 0,4097 46038A02700356 

27 355 0,3108 0,3108 46038A02700355 

27 296 0,4736 0,4636 46038A02700296 

27 295 0,7532 0,6048 46038A02700295 

27 298 0,5126 0,5032 46038A02700298 

27 297 0,5779 0,5677 46038A02700297 

27 300 0,9581 0,9581 46038A02700300 

27 299 1,2617 1,2189 46038A02700299 

27 302 0,4955 0,4955 46038A02700302 

27 301 0,4059 0,4059 46038A02700301 

27 345 0,8981 0,8458 46038A02700345 

27 327 0,4900 0,4367 46038A02700327 

27 193 1,1467 0,5648 46038A02700193 

27 383 0,6477 0,5454 46038A02700383 

27 385 0,5627 0,5384 46038A02700385 



PSF Godelleta 10 50MWp  
T.M. Andilla| Valencia 

                                   RENOVALIA Proventol S.L.U. 
 

  

 

    Página 8 de Plan de desmantelamiento y restauración 
 

27 384 0,6844 0,6561 46038A02700384 

27 335 1,4047 1,1933 46038A02700335 

27 328 0,9802 0,6563 46038A02700328 

27 337 0,9452 0,6672 46038A02700337 

27 336 1,2316 1,0114 46038A02700336 

27 338 0,9284 0,8653 46038A02700338 

27 566 0,1060 0,0972 46038A02700566 

27 555 0,4555 0,4224 46038A02700555 

27 360 0,2524 0,2227 46038A02700360 

27 357 0,0821 0,0585 46038A02700357 

27 362 0,8013 0,7642 46038A02700362 

27 361 0,3129 0,3129 46038A02700361 

27 365 2,5843 0,2864 46038A02700365 

27 363 2,0043 1,2546 46038A02700363 

27 367 0,6165 0,5585 46038A02700367 

27 366 0,9490 0,7736 46038A02700366 

27 380 0,0999 0,0840 46038A02700380 

27 290 3,6952 0,0500 46038A02700290 

27 292 0,3676 0,3558 46038A02700292 

27 291 0,3114 0,2485 46038A02700291 

27 294 0,9574 0,0028 46038A02700294 

27 293 0,3430 0,3430 46038A02700293 

TOTAL 40,5708 27,1721  

Tabla 2.a. Parcelas catastrales de la planta solar Godelleta 10. Fuente: Ideas Medioambientales y Sede oficial del Catastro. 

La PSF Godelleta 10 se encuentra implantada en varias parcelas catastrales que cuentan con una 

superficie total de 76,846 ha de las cuales 52,418 ha serán ocupadas por la PSF (superficie 

vallada), siendo la longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta de 10.081 m. 

Por su parte, las líneas subterráneas de media tensión 30kV de la PSF Godelleta 10 partirán desde 

los Centros de Transformación de la PSF hasta la nueva Subestación “SET ANDILLA”. En concreto 

la nueva Subestación “ANDILLA” se construirá en las parcelas 284 y 285, del polígono 33 del 

término municipal de Andilla y será objeto de otro proyecto, siendo de titularidad de la sociedad 

Renovalia Salunol, S.L.U. 
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Las líneas subterráneas de media tensión discurrirán por terrenos cuyo derecho de uso es 

propiedad del titular de la PSF Godelleta 10 y por terrenos de dominio público pertenecientes a los 

términos municipales de Andilla y de Llíria hasta llegar a la nueva SET “ANDILLA”. 

La interconexión entre la planta Godelleta 10 se realizará a través de la extensión de los circuitos 

internos de media tensión que componen los circuitos radiales y que recogen la energía de los 

diferentes subcampos de la planta y mediante una línea subterránea de media tensión de 30 kV 

conducirán la energía hasta la SET Andilla. En la siguiente tabla se recogen las parcelas afectadas: 

 

Tabla 2.a. Parcelas catastrales de la LSAT 30 kV. Fuente: proyecto PSF Godelleta 10 

La Planta fotovoltaica PSF Godelleta 10 consta de una potencia pico instalada de 50 MWp. La 

potencia de generación de la planta se consigue con la instalación de 75.750 módulos conectados 

en series de 30 módulos. Su superficie de captación de 76,846 ha y una superficie total de vallado 

de 52,418 ha. 
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En cuanto a la línea de evacuación subterránea, esta será de 30 kV, y unirá las dos poligonales de 

la PSF Godelleta 10 con la SET Andilla. 

No obstante, la naturaleza de las instalaciones que se van a ejecutar es de producción de energía 

eléctrica que presentan una construcción abierta, es decir, no consisten en edificios, sino que son 

estructuras tipo mesa que soportan a los captadores fotovoltaicos. Los transformadores, celdas y 

cuadros eléctricos de segundo nivel irán conjuntamente en la estación de media tensión 

intemperie, y, además, los únicos edificios que existirán estarán dentro de la superficie de la 

Subestación.  
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La planta fotovoltaica FV Godelleta 10 tendrá una potencia instalada de 50 MWp y se encontrará 

formada por 75.750 módulos. 

En la planta solar fotovoltaica utilizaremos la estructura metálica fija con una inclinación de 25º y 

capaz de contener 5x3 paneles en posición horizontal, y se ancla al suelo en 4 puntos. 

La energía procedente de la radiación solar se convierte en energía eléctrica a través de una serie 

de módulos fotovoltaicos, a este conjunto se le denomina generador fotovoltaico. Esta energía es 

conducida posteriormente mediante LSMT 30 Kv hasta la subestación elevadora Andilla 132 kV. 

De este modo, la planta fotovoltaica estará compuesta por: 

6 Líneas Subterráneas de Media Tensión.  

- LSMT 1: RHZ1 OL 18/30kV 3x400mm2 Al+H25 – L: 4.880 m.  

RHZ1 OL 18/30kV 3x240mm2 Al+H25 – L: 378 m.  

- LSMT 2: RHZ1 OL 18/30kV 3x400mm2 Al+H25 – L: 4.817 m.  

RHZ1 OL 18/30kV 3x240mm2 Al+H25 – L: 429 m.  

- LSMT 3: RHZ1 OL 18/30kV 3x400mm2 Al+H25 – L: 8.728 m.  

-  LSMT 4: RHZ1 OL 18/30kV 3x400mm2 Al+H25 – L: 8.652 m.  

- LSMT 5: RHZ1 OL 18/30kV 3x240mm2 Al+H25 – L: 9.423 m.  

- LSMT 6: RHZ1 OL 18/30kV 3x400mm2 Al+H25 – L: 8.310 m.  

10 Estaciones Media Tensión Power Electronics con:  

- 3 Transformadores Aceite de 2.340 KVAs (30/0,66 KV).  

- 12 Transformadores Aceite de 3.510 KVAs (30/0,66 KV).  

- 10 Bloques de Celdas MT con aislamiento integral en SF6.  

- 3 Inversores Power Electronics HEMK 660V FS2340K 2340KWn.  

- 12 Inversores Power Electronics HEMK 660V FS3510K 3510KWn.  

- Armarios C.C. y C.A. Power Electronics.  

Planta solar fotovoltaica fija: 

- 75750 módulos FV Suntech STP660S de 660 Wp.  

- 5050 estructuras fijas inclinadas 25º ER Ingenieria ERI-15.  
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- 252 cajas seccionamiento. 

 

3.1. LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

El generador FV estará compuesto por módulos FV de silicio mono-cristalino o similar, 

interconectados en serie entre sí en grupos denominados “strings”. 

Se utilizarán módulos solares de la marca SUNTECH modelo STP660SD66 con una potencia de 

660 Wp. Los paneles considerados de la marca SUNTECH según fabricante, garantizan un alto 

rendimiento lineal durante 25 años. Se considera un total de 75.750 paneles para la instalación FV 

con una potencia total de 49.995.000 Wp instalados. 

Respecto de los módulos FV, para este proyecto, se han seleccionado módulos FV basados en la 

tecnología de silicio mono-cristalino. Los módulos preseleccionados tendrán unas dimensiones 

aproximadas de 2384x1303x35 mm, con una eficiencia superior al 20% y serán capaces de entregar 

una potencia de 660 Wp en condiciones estándar. El número de módulos y su potencia pico unitaria 

establecen la potencia pico de la instalación, que será de 50.000 Wp. 

Los paneles estarán diseñados para formar una estructura modular, siendo posible combinarlos 

entre sí en serie, en paralelo o de forma mixta, a fin de obtener la tensión e intensidad deseadas. 

El fabricante proporcionará los accesorios e instrucciones necesarios para lograr una interconexión 

fácil y segura. En cualquier caso, las conexiones se efectuarán utilizando terminales en los cables.  

Todos los módulos interconectados deberán tener la misma curva i-V, a fin de evitar 

descompensaciones. 

Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del generador y 

los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que será la misma 

que la del resto de la instalación. 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en ambos 

terminales, de cada una de las ramas del generador. 

En la planta solar fotovoltaica utilizaremos la estructura metálica fija con una inclinación de 25º y 

capaz de contener 5x3 paneles en posición horizontal, y se ancla al suelo en 4 puntos.  En total se 

dispondrán 5.050 estructuras metálicas fijas de la marca ER Ingeniería modelo ERI-15. 
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La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias dilataciones 

térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 

normas del fabricante. 

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 

viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Documento Básico SE-AE “Acciones en la 

Edificación” del Código Técnico de la Edificación. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 

realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 

galvanizado o protección de la misma. La estructura como los soportes serán preferiblemente de 

aluminio anodizado. La tornillería empleada será de acero inoxidable.  

El inversor FV será el equipo encargado de la conversión de la CC generada por los módulos FV en 

CA a la misma frecuencia de la red. Desde la salida del inversor se evacuará la energía al 

transformador que será el encargado de elevar la tensión establecida para la red de MT de la 

Central. 

Colocaremos tres inversores de la marca POWER ELECTRONICS, modelo Freesun HEMK 660V 

FS2340K 2.340 KWn de potencia y doce inversores de la marca POWER ELECTRONICS, modelo 

Freesun HEMK 660V FS3510K 3.510 KWn de potencia junto con las protecciones correspondientes 

de la instalación, los cuales situaremos en la estación de media tensión de intemperie. 

 

Los inversores actúan como fuente de corriente sincronizada con la red, de tipo autoconmutado y 

funcionamiento con bandas de histéresis. Asimismo, actúan como seguidor de máxima potencia e 

inhiben el funcionamiento en isla, mediante medida de la impedancia de red.  

Los inversores cumplen todas las normativas comunitarias de Seguridad Eléctrica y compatibilidad 

electromagnética. Así, cuentan con protecciones de: falta a tierra, fallo de red (tensión o frecuencia 

fuera de rango o cambio brusco de frecuencia), impedancia alta de red y tensión alta de entrada, 

polaridad inversa y cortocircuito en red.  

El propio inversor dispone en su interior de varistores (descargadores de sobretensión), tanto en 

DC como AC.  
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El sistema fotovoltaico incorporará una llave de desconexión general de la red, siguiendo 

especificaciones del RD 1663/2000. Esta misma llave permite la desconexión del inversor, ya que 

éste se para cuando no ve tensión de red. 

Instalaremos cinco estaciones POWER ELECTRONICS, modelo Freesun TWIN SKID y cinco 

estaciones POWER ELECTRONICS modelo Freesun MV SKID en la Planta FV  

La estación de media tensión objeto del presente proyecto será prefabricada de intemperie. La 

estación de media tensión será de la marca Power Electronics, empleando para su aparellaje celdas 

prefabricadas bajo envolvente metálica. La acometida será subterránea y el suministro de energía 

se efectúa a una tensión de servicio de 30 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la compañía 

eléctrica suministradora de electricidad I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. 

La estación de media tensión objeto del presente proyecto será prefabricada de intemperie. La 

estación de media tensión será de la marca Power Electronics, empleando para su aparellaje celdas 

prefabricadas bajo envolvente metálica. La acometida será subterránea y el suministro de energía 

se efectúa a una tensión de servicio de 30 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la compañía 

eléctrica suministradora de electricidad I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. 

Las celdas a emplear serán modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6).  

La estación de media tensión Power Electronics es una plataforma compacta y resistente, con 

todos los equipos de media tensión integrados, incluyendo los siguientes equipos principales:  

- 1 transformador de potencia 2340 o 3510 KVAs de relación de transformación 30/0.66 kV 

de aceite.  

- 1 inversor Freesun HEMK 660V (2340KWn o 3510KWn).  

- Celdas de media tensión.  

- Cuadros de protección CC.  

- Cuadro auxiliar BT. 

Transformador de servicios auxiliares La estación de media tensión de intemperie estará 

totalmente aislada por lo que ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será 

accesible desde el exterior.  

La Planta Fotovoltaica está basada en grupos de 25 módulos conectados en serie formando series 

o strings.  A su vez la Planta FV en grupos de series o strings. Dichos grupos de strings están 
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divididos por entradas a inversor, teniendo cada entrada 12 strings de 25 módulos.  Para la 

protección de cada entrada a inversor se dispondrá de cajas de seccionamiento, la cual incluye los 

siguientes elementos:  

 Fusibles de protección DC.  

 Equipos de protección contra tensiones y descargas atmosféricas.  

 Dispositivos de desconexión en carga para facilitar las tareas de mantenimiento y evitar 

accidentes.  

 Grado de protección IP-54.  

Es necesario la disposición de protecciones (fusibles) ya que se realiza un cambio de sección en el 

cableado entre la parte aérea (parte anterior a la caja de seccionamiento) y la parte subterránea 

(parte posterior a la caja de seccionamiento). Las cajas de seccionamiento se conectarán con los 

inversores a través de cable de aluminio de diferentes secciones, según a la distancia que nos 

encontremos para minimizar las caídas de tensión y respectivas potencias. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Los conductores serán de Aluminio y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte 

CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la 

parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos como 

referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones. 

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar 

esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al 

aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

En el conexionado de series de módulos fotovoltaicos se utilizará cable de Cu del tipo H1Z2Z2-K 

(AS) 1,5/1,5 KV Unipolar de 6 mm2.  

En el cableado de las series fotovoltaicas a las cajas de seccionamiento y desde las cajas de 

seccionamiento a los inversores se utilizará cable de Al del tipo AL XZ1 (S) 1,5/1,5 KV Unipolar de 

150 mm2 de sección. 
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3.2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN. 

Línea eléctrica subterránea de 30 kV 

Las líneas subterráneas de media tensión discurrirán por terrenos cuyo derecho de uso es 

propiedad del titular de la PSF Godelleta 10 y por terrenos de dominio público pertenecientes al 

termino municipal de Andilla y al termino municipal de Llíria hasta llegar a la nueva SET Andilla. 

Las líneas subterráneas de media tensión se instalarán directamente enterradas en todo su trazado 

excepto en los cruzamientos que se instalarán mediante canalización entubada con tubos 

hormigonados. 

Se dispondrán las arquetas suficientes que faciliten la realización de los trabajos de tendido 

pudiendo ser arquetas ciegas o con tapas practicables. 

El número de arquetas y su distribución se estudiará en base a las características del cable y del 

trazado. En anteriores apartados del presente estudio se indica la ubicación y el número de 

arquetas de ayuda al tendido. 

Las características principales de las líneas son las siguientes:  

- Clase de corriente: Alterna trifásica.  

- Frecuencia: 50 Hz.  

- Tensión nominal: 30 kV.  

- Tensión más elevada material: 36 kV.  

- Tensión soportada nominal a frecuencia industrial: 70 kV eficaces.  

- Tensión de choque soportada nominal (tipo rayo): 170 kV de cresta. 

Las líneas subterráneas de media tensión 30kV de la PSF Godelleta 10 partirán desde los Centros 

de Transformación de la Planta FV hasta la nueva Subestación “SET Andilla”. 

En concreto la nueva Subestación “ANDILLA” se construirá en las parcelas 284 y 285, del polígono 

33 del término municipal de Andilla y será objeto de otro proyecto, siendo de titularidad de la 

sociedad Renovalia Salunol, S.L.U. 

Punto de conexión 

El punto de conexión se realizará en una nueva subestación objeto de otro proyecto (SET 

ANDILLA), en concreto se realizará en cinco posiciones de línea nuevas (Celda L-1, Celda L-2, Celda 

L-3, Celda L-4 y Celda L-5) dispuestas para la nueva planta solar fotovoltaica. La evacuación de la 
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energía generada por la planta se realizará a través de esa nueva subestación y de una nueva línea 

de evacuación ambas objeto de sendos proyectos, siendo de titularidad de la sociedad Renovalia 

Salunol, S.L.U. 

Trazado 

Las líneas subterráneas de media tensión discurrirán por terrenos cuyo derecho de uso es 

propiedad del titular de la PSF Godelleta 10 y por terrenos de dominio público pertenecientes al 

termino municipal de Andilla y Lliria hasta llegar a la nueva SET Andilla. Las líneas subterráneas de 

media tensión se instalarán directamente enterradas en todo su trazado excepto en los 

cruzamientos que se instalarán mediante canalización entubada con tubos hormigonados. 

Se dispondrán las arquetas suficientes que faciliten la realización de los trabajos de tendido 

pudiendo ser arquetas ciegas o con tapas practicables. 

El número de arquetas y su distribución se estudiará en base a las características del cable y del 

trazado.  

Las fases estarán dispuestas en triangulo y se dispondrán directamente enterrados mediante zanja 

a realizar para el soterramiento de la línea subterránea de alta tensión con una profundidad de 1,25 

metros y una anchura de 0,8 m.  

En los cruzamientos la línea subterránea se dispondrá en canalización entubada y cada uno de los 

cables irá por el interior de un tubo de polietileno de doble capa, quedando todos los tubos 

embebidos en un prisma de hormigón. La profundidad de la zanja a realizar para el soterramiento, 

salvo cruzamientos con otras canalizaciones que obliguen a variar la profundidad de la línea, será 

de 1,25 metros y la anchura de la zanja será de 0,8 m. 

La lista principal de los materiales que componen la instalación son los siguientes:  

 Cable aislado de potencia Al 1x500 mm² para circuitos de 66 kV.  

 Autoválvulas-pararrayos de óxido de zinc. 

La línea subterránea de media tensión denominada LSMT-1 partirá de la nueva celda de línea 

denominada L-1 situada en la nueva SET hasta llegar a las Estaciones de Media Tensión de 

intemperie denominadas CT-1 y CT-2 a instalar, para la alimentación de los trafos a una tensión de 

30 kV y 50 Hz de frecuencia. El trazado de la línea LSMT-1 tiene su origen en la nueva SET 

“ANDILLA” y su destino final en los CT-1 y CT-2 con una longitud aproximada de 5.258 metros. 
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La línea subterránea de media tensión denominada LSMT-2 partirá de la nueva celda de línea 

denominada L-2 situada en la nueva SET hasta llegar a las Estaciones de Media Tensión de 

intemperie denominadas CT-3, CT-4 y CT-5 a instalar, para la alimentación de los trafos a una 

tensión de 30 kV y 50 Hz de frecuencia. El trazado de la línea LSMT-2 tiene su origen en la nueva 

SET “ANDILLA” y su destino final en los CT-3, CT-4 y CT-5 con una longitud aproximada de 5.246 

metros. 

La línea subterránea de media tensión denominada LSMT-3 partirá de la nueva celda de línea 

denominada L-3 situada en la nueva SET hasta llegar a la Estación de Media Tensión de intemperie 

denominada CT-6 a instalar, para la alimentación de los trafos a una tensión de 30 kV y 50 Hz de 

frecuencia. El trazado de la línea LSMT-3 tiene su origen en la nueva SET “ANDILLA” y su destino 

final en el CT-6 con una longitud aproximada de 8.735 metros. 

La línea subterránea de media tensión denominada LSMT-4 partirá de la nueva celda de línea 

denominada L-4 situada en la nueva SET hasta llegar a la Estación de Media Tensión de intemperie 

denominada CT-7 a instalar, para la alimentación de los trafos a una tensión de 30 kV y 50 Hz de 

frecuencia. El trazado de la línea LSMT-4 tiene su origen en la nueva SET “ANDILLA” y su destino 

final en el CT-7 con una longitud aproximada de 8.652 metros. 

La línea subterránea de media tensión denominada LSMT-5 partirá de la nueva celda de línea 

denominada L-5 situada en la nueva SET hasta llegar a las Estaciones de Media Tensión de 

intemperie denominadas CT-8 y CT-9 a instalar, para la alimentación de los trafos a una tensión de 

30 kV y 50 Hz de frecuencia. El trazado de la línea LSMT-5 tiene su origen en la nueva SET 

“ANDILLA” y su destino final en los CT-8 y CT-9 con una longitud aproximada de 9.423 metros. 

La línea subterránea de media tensión denominada LSMT-5 partirá de la nueva celda de línea 

denominada L-5 situada en la nueva SET hasta llegar a la Estación de Media Tensión de intemperie 

denominada CT-10 a instalar, para la alimentación de los trafos a una tensión de 30 kV y 50 Hz de 

frecuencia. El trazado de la línea LSMT-5 tiene su origen en la nueva SET “ANDILLA” y su destino 

final en el CT-10 con una longitud aproximada de 8.310 metros. 
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4. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y DE RESTAURACIÓN  

 

4.1. OBJETIVO 

Es objeto del presente Plan describir las operaciones a desarrollar cuando se proceda al 

desmantelamiento de todo resto de presencia de las instalaciones, reflejar las actuaciones para la 

restauración final con objeto de recuperar los terrenos ocupados a su estado original, definir los 

residuos y material no reciclable que se retirarán a vertederos controlados. 

La previsión económica aportada en este documento se ha realizado al alza, considerando el 

máximo de superficie afectada. Normalmente, como consecuencia de la Vigilancia y Control 

Ambiental de las obras, en coordinación con la Dirección de Obra, la superficie afectada podrá 

variar por el ajuste de las actuaciones, lo que conlleva a la modificación de las mediciones indicadas 

en el presupuesto.  

4.2. DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Desde el punto de vista del desmantelamiento, esta instalación se compone de los siguientes 

elementos: 

- Estructuras metálicas fijadas mediante hincado para la colocación de los paneles. 

- Módulos fotovoltaicos. 

- Instalación eléctrica subterránea en canalización mediante tubos. 

- Equipos electrónicos para la conversión de corriente continua a alterna. 

- Equipos eléctricos de medida y protección. 

- Casetas prefabricadas para albergar los equipos de conversión y transformación. 

- Vallado perimetral 

- Sistema de seguridad 

 
Para ejecutar el desmantelamiento de la instalación conectada a red, se debe proceder a ejecutar 

las siguientes obras: 

- Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos. 

- Desmontaje y retirada de las estructuras metálicas de apoyo de dichos módulos. 

- Retirada de los circuitos eléctricos e interconexión. 

- Desmontaje del sistema de inversión. 

- Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida y alumbrado. 
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- Demolición de las infraestructuras y cimentaciones. 

- Retirada del cerramiento perimetral. 

- Retirada de la infraestructura común de evacuación. 

- Restauración final. 

 
4.2.1. Desmontaje de módulos fotovoltaicos. 

En primer lugar, se procederá a desmontar los módulos fotovoltaicos de las estructuras soporte a 

las que están sujetos. Hay que tener en cuenta que están unidos por tornillería de seguridad en las 

cuatro esquinas de su marco y por pinzas de sujeción por lo que, una vez cortados lo tornillos con 

un disco radial, por ejemplo, se abrirán las sujeciones y se extraerá el panel. 

Una vez desmontados, para determinar su destino final, se tendrá en cuenta su estado de 

funcionamiento ya que normalmente nos encontraremos con módulos fotovoltaicos con una 

degradación del 20%, pero que producirán energía, en cualquier caso. En placas bajo estas 

condiciones, se procederá a almacenarlos, por ejemplo, para su reutilización en instalaciones 

rurales donde los requerimientos de potencia y pérdidas son menores que en plantas de potencia 

de generación centralizada. 

En caso de no ser posible su reutilización, serán transportados a la planta de reciclaje autorizada 

más próxima para la elaboración de nuevos módulos. 

4.2.2. Desmontaje de estructuras soporte. 

Debido a que las estructuras están montadas a base de tornillería y cordones de soldadura el 

proceso de retirada es muy simple. 

En primer lugar, se desmontará la parrilla de aluminio galvanizado que soporta a los paneles y, una 

vez en el suelo, se procederá a desarmarla. Tras esto, se extraerá el fuste de acero galvanizado 

mediante medios mecánicos. 

Los materiales metálicos que se obtienen, se acopiarán y se cargarán en un camión con la ayuda 

de una carretilla elevadora y/o un camión grúa para que, posteriormente, sean trasladados a la 

gestora de residuos metálicos más próxima. 

4.2.3. Desmontaje de los circuitos eléctricos e interconexión. 

En la instalación eléctrica se puede considerar distintos tramos: un primer tramo de interconexión 

entre módulos con cables fijos a la estructura, un segundo tramo, desde las estructuras hasta la 
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estación de inversión a media tensión, un tercer tramo, desde la estación hasta el centro de 

seccionamiento, y un último tramo, la línea de evacuación a red, hasta el punto de entronque con 

la red eléctrica. Estos tres últimos tramos se encuentran en una red de canalizaciones o zanjas 

subterráneas, bien enterradas directamente o bien bajo tubo de PVC. 

Por lo tanto, primeramente, se procederá a la desconexión por corte del cableado de interconexión 

de módulos fotovoltaicos que ya se habrá realizado con el desmantelamiento de los módulos. Los 

cables se quitarán de la estructura soporte y se almacenarán en zona segura para su traslado. 

Una vez realizado, se desmontarán los tramos enterrados mediante la excavación de las zanjas y 

la extracción de los tubos, luego se sacarán los cables de su interior y se almacenarán al igual que 

los anteriores. Paralelamente, se recuperarán las cajas de conexiones, registros, arquetas y 

elementos auxiliares de las canalizaciones. 

Los conductores se entregarán a un gestor autorizado de residuos eléctricos y electrónicos y el 

aluminio y cobre será tratado como corresponde a cada residuo según su clasificación. 

Los tubos de PVC de las canalizaciones subterráneas junto con los demás residuos metálicos se 

transportarán en camiones a vertederos autorizados o a otro emplazamiento para su posterior 

reciclado/reutilización. 

Por último, habrá que restituir las zonas afectadas del terreno, huecos de arquetas y zanjas de 

canalizaciones, mediante relleno con tierra natural. 

4.2.4. Desmontaje de la estación de inversión. 

Para empezar, se desconectarán los inversores de las cajas de conexiones a las que vayan unidos. 

Después se aislarán eléctricamente los transformadores eléctricos y, junto a los inversores, serán 

trasladados para su posterior utilización y, si ésta no es posible, se llevarán a vertedero autorizado. 

Como los equipos son de grandes dimensiones, será necesaria la ayuda de una grúa para acopiarlos 

en el camión. 

4.2.5. Desmontaje de los sistemas auxiliares. 

Se procederá al desmantelamiento del interior de las casetas donde se alojan los equipos de 

vigilancia, seguridad, control, medida, alumbrado y centralización de contadores. Así como 

también, el circuito de alumbrado exterior, de interior. Estos residuos se entregarán al gestor de 

residuos eléctricos y electrónicos. 
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En la caseta donde se encuentra la centralización de contadores también se desmontará la caja 

precintable con los equipos electrónicos de medición, caja de fusibles, interruptor general manual, 

etc. 

4.2.6. Eliminación de infraestructuras y cimentaciones. 

Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilización y desmontadas las 

instalaciones, se procederá a la retirada de las losas de cimentación que será demolida mediante 

martillo neumático hasta que quede reducida a escombros. 

Los elementos metálicos serán depositados en plantas de reciclaje y los escombros generados 

serán trasladados a la planta de reciclado de escombros y restos de obra. 

Las arquetas también se añadirán a los residuos metálicos férreos. 

Respecto a los caminos interiores ejecutados para la circulación por el interior de la finca se 

retirarán las capas de zahorra o capas de firme utilizadas y se llevarán a un vertedero autorizado 

para dichos residuos inertes. 

Finalmente, los huecos resultantes de la retirada de las cimentaciones serán rellenados con tierra 

vegetal. 

4.2.7. Viales de acceso. 

Los accesos generales al parque fotovoltaico se realizarán a partir de la infraestructura viaria 

existente en la zona por lo que no serán necesarias actuaciones de desmantelamiento. Los caminos 

de acceso existentes serán acondicionados mediante la aportación de tierra o zahorra natural y su 

posterior compactación. 

4.2.8. Desmontaje del cerramiento perimetral. 

El desmontaje del vallado perimetral se llevará a cabo mediante retirada de los postes y vallas 

metálicas. Para los dados de cimentación donde se montan los postes se demolerán con martillo 

neumático. 

Los residuos generados serán solamente férreos y escombros de las cimentaciones que serán 

tratados de igual forma que los resultantes del resto del desmantelamiento de la instalación. 
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4.3. DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 

4.3.1. Descripción de las actuaciones de desmantelamiento. 

La prelación de actuaciones de desmantelamiento a desarrollar en este proyecto de 

desmantelamiento y restitución son las siguientes para el tramo subterráneo: 

- Desconexión eléctrica de la línea. Puesta a tierra y comprobación de ausencia de tensión 

en la misma. 

- Desmontaje y recogida de los conductores y del cable de tierra. 

- Demolición de las cimentaciones hasta la profundidad de un metro. 

 

4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO 

El plazo de ejecución de los trabajos de desmantelamiento se estima en un plazo de 9 meses desde 

el cese de la actividad. 

4.5. RECICLADO Y RESIDUOS NO RECICLABLES O TÓXICOS. 

Se debe tener en cuenta la posible reutilización de los elementos y materiales resultantes del 

desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica. 

Para el caso de los paneles fotovoltaicos, una vez desmontados de las estructuras, se procederán 

a su traslado a un centro de tratamiento y reciclado que garantice su eliminación sin perjuicios para 

el medio ambiente. Los módulos que estén en buen estado se puede contemplar su 

aprovechamiento en instalaciones rurales que no precisen de tanta potencia. 

Los componentes de la instalación eléctrica del parque, serán trasladados a centros donde se 

reciclarán sus componentes para su reutilización. 

Para el resto de elementos susceptibles a ser reciclados como pueden ser estructuras soporte, 

sistema de vigilancia, control, medida, alumbrado, vallado, etc. se reciclarán, siendo materias 

primas para la elaboración de nuevos componente y acero, respectivamente. 

Las tierras procedentes de los movimientos de tierras necesarios para la extracción de las 

canalizaciones subterráneas se amontonarán para su posterior uso en el rellenado de las mismas. 

El proceso de reciclaje y su posterior uso, puede cambiar en el futuro, debido a los posibles avances 

tecnológicos. 
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Se relacionan a continuación los elementos a retirar en el desmantelamiento de la planta, 

distinguiendo, según su uso final, dos grupos; reutilizables y residuos propiamente dichos. 

Asimismo, se presenta una tabla donde se indica el Código CER de los principales residuos a 

obtener, indicando si se trata de residuos peligrosos o no peligrosos. 

4.5.1. Elementos reutilizables. 

Serán los componentes que pueden tener una segunda utilidad, es decir, no suponen un desecho 

como tal. Es ventajoso encontrar una utilidad para estos denominados subproductos, debido a la 

reducción de costes que implicará con las consiguientes ventajas económicas y ambientales. 

Los posibles subproductos de la planta solar no serán, a día de hoy, muy numerosos, así se 

consideran aprovechables ciertas sustancias como lubricantes, perfiles, etc., pudiendo 

establecerse la reutilización en otras instalaciones de los materiales de la planta en el momento 

del desmantelamiento, dependiendo de su estado de conservación. 

4.5.2. Residuos reciclables. 

Como se han indicado en apartados anteriores, los residuos considerados reutilizables o reciclables 

quedarán incluidos en un plan de gestión de instalaciones, siendo los principales componentes 

susceptibles de gestionarse evitando su eliminación los que se exponen en los párrafos sucesivos. 

Se efectuará el aprovechamiento en uno u otro sentido (reciclaje o reutilización) de la totalidad del 

campo solar así como las conexiones eléctricas, que se desmantelarán y se comercializarán por su 

contenido en cobre. 

Por último, transformadores y cableado del sistema eléctrico, serán también gestionados como 

material reciclable o reutilizable. Los principales residuos aprovechables obtenidos en la planta 

tras el desmantelamiento, con indicación de su código CER son por tanto los siguientes: 

CER Descripción  
Principales 

Instalaciones 

ACERO 

170405 HIERRO Y ACERO NO PELIGROSO Estructura soporte, 

subestación, vallado, 

acero de cimentación, 

etc. 

191001 RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO NO PELIGROSO 

HORMIGÓN 

101314 RESIDUOS DE HORMIGÓN Y LODOS DE HORMIGÓN NO PELIGROSO 

Cimentación de la 

subestación, soportes, 170100 
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 

CERÁMICOS 
NO PELIGROSO 
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170101 HORMIGÓN NO PELIGROSO 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

170410 
CABLES QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS, ALQUITRÁN 

DE HULLA Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 
PELIGROSO 

Sistemas de alta, media  

y baja tensión y red de 

tierras. 

170411 
CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL 

CÓDIGO 17 04 10 
NO PELIGROSO 

160200 RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS NO PELIGROSO 

200135 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS, 

DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 

01 21 Y 20 01 23, QUE CONTIENEN COMPONENTES 

PELIGROSOS 

PELIGROSO 

200136 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS 

DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 

01 21. 20 01 23 Y 20 01 35 

NO PELIGROSO 

ÁRIDOS Y TERRÍGENOS 

170500 
TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS 

CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 
NO PELIGROSO 

Áridos, zahorras y 

terrígenos aportados en 

la construcción de la 

planta solar así como 

aquellos materiales que 

se extraigan junto a la 

cimentación y 

estructuras 

subterráneas. 

170503 
TIERRA Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 
PELIGROSO 

170504 
TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 

EL CÓDIGO 17 05 03 
NO PELIGROSO 

170500 
TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS 

CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 
NO PELIGROSO 

SUSTANCIAS Y FLUIDOS 

130100 RESIDUOS DE ACEITES HIDRÁULICOS  
Lubricantes o aceites. 

Sustancias que no 

resulten reutilizables, 

entregándose a gestor 

autorizado 

120110 ACEITES SINTÉTICOS DE MECANIZADO  

Tabla 4.6.2.a. Residuos aprovechables en el desmatelamiento de la Planta Solar Fotovoltaica Godelleta 10 

Otros materiales reciclables que pueden derivar del desmantelamiento de la planta son: 

- Metálicos (acero, aluminio,…): perfiles, escaleras, etc.  

- Plásticos: depósitos auxiliares, etc. 

- Componentes electrónicos y eléctricos: Cuadros de mando, cuadros eléctricos, bombillas, 

fluorescentes, red de tierras, sistemas de seguridad, etc. 

Los posibles códigos de estos materiales son: 
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CER Descripción  

020104 RESIDUOS DE PLÁSTICOS (EXCEPTO EMBALAJES) NO PELIGROSO 

070200 
RESIDUOS DE LA FFDU (FORMULACIÓN, FABRICACIÓN,  DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN) DE 

PLÁSTICOS, CAUCHO SINTÉTICO Y FIBRAS ARTIFICIALES 
NO PELIGROSO 

120000 
RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FISICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE 

METALES Y PLÁSTICOS 
NO PELIGROSO 

120100 
RESIDUOS DEL MOLDEADO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y 

PLÁSTICOS 
NO PELIGROSO 

200139 PLÁSTICOS NO PELIGROSO 

200121 TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS RESIDUOS QUE CONTIENEN MERCURIO PELIGROSO 

160600 PILAS Y ACUMULADORES NO PELIGROSO 

160605 OTRAS PILAS Y ACUMULADORES NO PELIGROSO 

200133 
BATERÍAS Y ACUMULADORES ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 16 06 01, 16 06 02 O 16 06 03 Y 

BATERÍAS Y ACUMULADORES SIN CLASIFICAR QUÉ CONTIENEN ESAS BATERÍAS 
PELIGROSO 

200134 BATERÍAS Y ACUMULADORES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 20 01 33 NO PELIGROSO 

Tabla 4.6.2.b. Residuos generados y su código LER 

La gestión de los distintos materiales expuestos en este apartado se realizará a través de gestores 

autorizados, pudiendo ser retirados por éstos en las instalaciones o bien llevados a un punto de 

reciclado o planta de tratamiento de Residuos de la Construcción y Demolición (en caso de los 

residuos con esta tipología). 

4.5.3. Residuos no reciclables. 

Para todos aquellos residuos que no sean reutilizados ni reciclados se aplicará el plan de 

eliminación que la empresa promotora establezca a la finalización de la actividad. Mediante este 

plan se desmantelarán y gestionarán adecuadamente los residuos no reciclables, entregándose a 

un gestor autorizado y desechándose en vertederos autorizados según su naturaleza (vertedero 

de inertes o vertedero de residuos peligrosos). Los principales elementos de la planta que se 

incluyen en este plan de gestión son determinados componentes de la subestación. No obstante, 

al ser entregados a un gestor autorizado, éste hará una segunda valoración para determinar si los 

materiales pueden ser reciclados. 

4.6. RESTAURACIÓN AMBIENTAL TRAS EL DESMANTELAMIENTO 

Se describen a continuación las acciones a ejecutar para la correcta adecuación de la zona a sus 

condiciones iniciales, es decir, terrenos de naturaleza agrícola en los que el propietario de los 

terrenos volverá podrá llevar a cabo labores de agroganaderas. 
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4.6.1. Planta fotovoltaica 

La fase final del desmantelamiento en esta instalación será la restauración del medio, que 

contemplará los siguientes trabajos: 

- Rellenado y compactado de los huecos en el terreno con terreno natural que dejarían los 

siguientes elementos: 

 
o Cimentaciones de los montantes del vallado perimetral, así como de los montantes 

de las puertas de acceso. 

o Arquetas y canalización subterránea para conducción de circuitos en corriente 

continua desde el generador solar hasta las casetas auxiliares y desde éstas hasta 

la caseta de inversión a media tensión. 

o Canalizaciones subterráneas para evacuación de corriente alterna desde las 

estaciones de inversión hasta el centro de seccionamiento y desde este hasta el 

punto de evacuación. 

o Arquetas y losas de cimentación de dichas edificaciones. 

o Relleno de los huecos de las cimentaciones de las torres de alta tensión con una 

capa de tierra vegetal de 100 cm 

 
- Remoción del suelo. Se realizará una remoción del terreno mediante tractor de orugas de 

una potencia igual o inferior a 310 CV y a una profundidad mínima de 40 cm incluyendo el 

desterronado. 

- Aporte de tierra vegetal. Se prevé habilitar el terreno para el cultivo contemplándose la 

posibilidad de un aporte de tierra vegetal o estercolado de fondo en determinadas zonas 

más afectadas del parque, aunque no se estima estrictamente necesario. Posteriormente 

se procederá a su extendido y volteado mediante tractor hasta que consiga una 

profundidad de 15 cm como mínimo. Esta preparación se aplicará al 50 % de la superficie 

de la planta. 

4.6.2. Línea eléctrica. 

La relación de actuaciones de restitución (una vez desmantelada la línea) son las siguientes: 

- Relleno de los huecos con una capa de tierra vegetal de 100 cm. 

- Restitución para el uso agrícola tradicional. 
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La tierra vegetal que se emplee debe ser la extraída originalmente en las tierras de cultivo 

colindantes, y en caso de esta no pueda ser recuperada, se extraerá de obras cercanas donde esta 

tierra vegetal sea un excedente o se obtendrá de viveros. 

La extensión se realizará por tongadas evitando en lo posible la compactación de la tierra vegetal, 

pero evitando a su vez la existencia de oquedades en el perfil del suelo y que tras el asentamiento 

del material se produzca la subsidencia de los materiales de relleno quedando la franja restituida a 

un nivel inferior que el terreno natural. 

4.6.3. Presupuesto de restauración 

La valoración económica de las actuaciones de remoción y restitución no incluyen las operaciones 

de desmantelamiento de las instalaciones ni de la subestación, de cuyos materiales es lógico 

esperar que se obtengan unos ingresos económicos que sufraguen los costes derivados de las 

operaciones de desmantelamiento. Si se han establecido las unidades de obra sin valoración 

cuantitativa por lo expuesto anteriormente. El presupuesto estimado del desmantelamiento, 

incluyendo la restauración para terrenos de naturaleza agrícola y/o herbáceas. 

Cabe indicarse que las unidades de desmantelamiento no han sido cuantificadas económicamente 

en la fase actual, ya que se desconocen los materiales reales de desmantelamiento en la presente 

fase. Esto se conocerá una vez se inicie la obra, así como el desmantelamiento de las 

infraestructuras, el cual puede tener valores muy variables.  

Dicho presupuesto de desmantelamiento no será inferior en ningún caso al 5 % del presupuesto de 

ejecución material del proyecto técnico en virtud del artículo 37 del Decreto 14/2020 37.2. En el 

caso de centrales fotovoltaicas, la cuantía de la garantía económica será la capitalización del 

presupuesto de desmantelamiento de la central fotovoltaica y de restauración del terreno y 

entorno afectado al tipo de interés legal del dinero, considerando una vida útil de la instalación de 

35 años. En ningún caso este importe será inferior al 5 % del presupuesto de ejecución material del 

proyecto técnico. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto técnico asciende a 18.883.933,74 €, cuyo 5% por 

tanto asciende a 944.196,68€, cantidad mínima por tanto que tendrá que contemplar dicho plan 

de desmantelamiento. 
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