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C O N S E L L   D E   L A   G E N E R A L I T A T   V A L E N C I A N A

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació

Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/04471 Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la resolució
favorable de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable,
autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de
construcció, del projecte “PSFV AENA Aeropuerto Valencia”. Expedient:
ATALFE/2022/40/46.

ANUNCI
Resolució de 16 de març de 2026, de la Direcció General d'Energia i Mines,

per la qual s'atorga a AENA SME, SA autorització administrativa prèvia i de
construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny, de la
central fotovoltaica "PSFV AENA Aeropuerto Valencia", de 23.309 kW i de la seua
infraestructura d'evacuació, situada a Manises i Quart de Poblet (València), així com
la declaració d'utilitat pública de la línia d'evacuació de 132 kV. ATALFE/2022/40/46

Antecedents

Sol·licitud

AENA SME SA, a través d'un representant degudament acreditat, va
presentar una instància davant del Registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en
data 04/08/2022, amb número de registre GVRTE/2022/2551194, en la qual va
sol·licitar autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de
construcció relativa a una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia
fotovoltaica connectada a la xarxa de distribució, denominada "PSFV Aena
Aeropuerto Valencia", de potència en els inversors 25.000 kWn i potència dels mòduls
fotovoltaics de 27.990 kWp, a situar en el terme municipal de Manises i Quart
(València), inclosa la infraestructura d'evacuació entre la subestació "SE Aeropuerto
VLC 132/30 kV" i la subestació "STM Romeu" (que es tramita en expedient a part), així
com la declaració d'utilitat pública, en concret, d'esta.

De conformitat amb les característiques i la ubicació de la instal·lació
sol·licitada, està sotmesa al procediment integrat d'autorització de centrals
fotovoltaiques que hagen d'emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret
llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació
d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència
climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d'ara en avant, Decret llei
14/2020) per tractar-se d'una sol·licitud referent a una central fotovoltaica que es
projecta emplaçar sobre sòl no urbanitzable. Per a tramitar-la, el Servici Territorial
d'Indústria, Energia i Mines de València (d'ara en avant, STIEMV) incoa l'expedient
ATALFE/2022/40/46.
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Consta un acord d'admissió a tràmit de la referida sol·licitud d'autorització
administrativa, de data 16/02/2023 i amb eficàcia retroactiva des del dia 16/08/2022,
únicament a l'efecte del que estipula l'article 1.1 del Reial decret llei 23/2020, de 23
de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la
reactivació econòmica.

Consta el justificant de pagament de la taxa administrativa corresponent al
projecte inicial.

Informació pública

La sol·licitud de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable,
autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció,
ocupació de vies pecuàries i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació
sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, juntament amb la documentació
presentada, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta (30)
dies, als efectes que preveuen l'article 23 del Decret llei 14/2020; la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i
l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, així com els
articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, en els mitjans
següents:

- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 17/07/2024 (DOGV núm.
9895, pàg. 7180). 

- El Butlletí Oficial de la Província de València de data 16/07/2024 (BOP
núm. 136).

- Publicitada en el Levante en data 25/07/2024, pàg. 35.

L'STIEMV, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre els
ajuntaments de Manises i Quart, perquè l'exposaren en el tauler d'anuncis, la
sol·licitud d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable i autorització
administrativa prèvia i de construcció, així com de reconeixement, en concret,
d'utilitat pública, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i
drets afectats pel projecte a l'efecte de poder iniciar posteriorment el procediment
d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia
elèctrica, i els requeria que li remeteren una diligència acreditativa de l'exposició una
vegada finalitzat el termini corresponent. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària haja
de practicar-se en tauler d'anuncis o edictes, es considerarà complida per la seua
publicació en el diari oficial corresponent.

També s'efectuen les notificacions corresponents a totes les persones que
consten com a titulars dels béns i drets afectats.

Així mateix, s'ha posat la documentació a la disposició del públic en general
en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web https://mediambient.gva.es/
va/web/energia/valencia-er (en valencià) i https://mediambient.gva.es/es/web/energia/
valencia-er (en castellà).
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Al·legacions

D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el període
d'informació pública, presenta una al·legació JMC en representació de Voltise
Energía, SL, promotora de la central fotovoltaica PSFH Quart I, que al·lega que hi ha
un paral·lelisme i un encreuament en l'LSMT entre els dos projectes, concretament
en les parcel·les 9013 i 9027 del polígon 28, i recorda que cal complir el que disposa
la ITC-LAT 06 quant a encreuaments i paral·lelismes. També advertix que cal tindre
en compte que, per a l'LSMT del seu projecte, es preveu realitzar un tram de 80
metres aproximadament de perforació horitzontal dirigida per a creuar la
canalització de l'LSMT per davall de la carretera situada en la parcel·la 9027, polígon
28, del terme municipal de Quart de Poblet. Finalitza indicant que, si es respecten el
traçat subterrani i les condicions exposades, no hi hauria objeccions per la seua part
al projecte.

El promotor presta conformitat a l'informe i indica que qui execute la línia
d'evacuació en segon lloc haurà d'atindre's a la normativa vigent quant a
paral·lelismes i encreuaments de línies d'AT subterrànies establida en la ITC-LAT 06.

Condicionants

D'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el
termini de trenta (30) dies presentaren conformitat o oposició a l'autorització
sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionants tècnics oportuns al
projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del
projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o
d'interés general que tingueren béns o drets a càrrec seu que pogueren ser afectats
per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es
detalla:

1. Red Eléctrica de España, SAU

Contesta amb l'informe tècnic de ref. DADI/DST/2024/484, amb data
07/08/2024, favorable condicionat, en el qual indica:

Respecte de la planta.

- Red Eléctrica no presenta oposició a este, ja que no hi ha afeccions a
instal·lacions propietat de Red Eléctrica.

Respecte de la línia d'evacuació

- A causa de la proximitat de la canalització al suport 1Q de la línia a 220 kV
D/C Eliana - Quart de Poblet / Aldaia - Quart de Poblet, propietat de Red Eléctrica,
serà necessari que els treballs en el seu entorn els supervise personal de Red
Eléctrica.

- És recomanable que cap canalització subterrània diste menys de 20 metres
a la pota més desfavorable del suport perquè, d'esta manera, quede assegurada la
no interferència d'estes canalitzacions amb el sistema de connexió a terra del suport
i es minimitzen els possibles efectes derivats del drenatge de sobretensions al
terreny a través d'este sistema de connexió a terra; si el sistema de connexió a terra
d'algun dels suports resulta afectat, els costos de reposició els haurà d'assumir el
promotor del projecte.
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El promotor presta conformitat a l'informe i indica que complirà els
condicionants inclosos en l'informe emés per Red Eléctrica de España, SAU.

2. Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Contesta amb l'informe tècnic núm. 2024-AM-00326, de data 10/09/2024, en
el qual es pronuncia sobre la viabilitat de l'actuació únicament dins de zona de
policia de llit públic, i indica que l'àmbit d'actuació no afecta cap llit públic ni les
seues zones de servitud i policia. Advertix que les parcel·les objecte d'actuació estan
afectades per zona inundable associada a un període de retorn de 500 anys i zona de
flux preferent, per la qual cosa l'actuació serà viable si complix el que disposen els
articles 9 bis, 9 ter, 9 quater i 14 bis del Reglament del domini públic hidràulic. No
obstant això, indica que:

- Tot sòl pertanyent al domini públic hidràulic és inalienable, imprescriptible
i inembargable i, per tant, no pot ser ocupat per l'actuació.

- Els terrenys que confronten amb els llits fluvials estan subjectes, en tota
l'extensió longitudinal, a una zona de servitud de cinc metres d'amplària per a ús
públic i a una zona de policia de 100 metres d'amplària en la qual es condicionarà
l'ús del sòl i les activitats que es desenrotllen (article 6 del text refós de la Llei
d'aigües).

- La zona de servitud s'ha de mantindre expedita per a ús públic (art. 7 del
Reglament del domini públic hidràulic [RD 849/1986]).

- Tota actuació en la zona de policia estarà subjecta a autorització
administrativa per part de l'organisme de conca (art. 9 del Reglament del domini
públic hidràulic [RD 849/1986]).

- Els encreuaments de línies elèctriques sobre el domini públic hidràulic
hauran de complir el que establix l'article 127 del Reglament del domini públic
hidràulic.

- En els encreuaments subterranis de línies elèctriques, caldrà respectar una
distància d'un metre entre la generatriu superior de la conducció (o tub de protecció,
si és el cas), i el fons del llit.

- Respecte de les aigües residuals que es puguen generar, es recorda que
queda prohibit, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte d'aigües i de
productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol
altre element del domini públic hidràulic, llevat que es compte amb autorització
administrativa prèvia.

- En cas que es vullga abocar aigües pluvials en llit públic, es requerirà una
autorització d'este organisme.

- Segons l'article 9 del Reglament del domini públic hidràulic (RD 849/1986),
en la zona de flux preferent dels llits fluvials no poden autoritzar-se activitats
vulnerables davant de les avingudes ni activitats que suposen una reducció
significativa de la capacitat de desaigüe de la citada zona de flux preferent.
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El promotor presta conformitat a l'informe i indica que complirà els
condicionants inclosos en l'informe emés per la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.

3. Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans. Servici de
Planificació

Contesta amb l'informe tècnic núm. 15.296-2024, de data 01/08/2022,
favorable, i indica que la planta solar fotovoltaica i la seua infraestructura
d'evacuació no afecten infraestructures públiques de transport de competència
autonòmica.

4. Telefónica de España, SAU.

Contesta amb un informe tècnic favorable, de data 31/07/2024, i indica que
no té cap objecció a l'execució del projecte referit sempre que es complisca la
normativa vigent, i serà responsable l'empresa que promou els treballs inclosos en el
projecte.

El promotor presta conformitat a l'informe i indica que accepta tots els
punts inclosos en l'informe emés per Telefónica d'Espanya, SAU.

5. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.

S'emet un informe FV-261/2024 de data 05/08/2024 favorable condicionat a
una sèrie d'observacions i propostes de mesures correctores que caldria tindre en
compte i que completarien deficiències de la proposta:

- Tramitar un expedient d'ocupació de la via pecuària assagador d'Aragó,
Cordel de Aragón i vereda de Carasols, després de l'obtenció d'esta autorització
administrativa. Durant les obres es respectarà la prioritat del pas de les persones i el
bestiar i s'evitarà el desviament d'estos o la interrupció prolongada de la seua marxa.

- No alterar la geomorfologia del terreny, ni permetre la destrucció de
bancals, ribassos i altres estructures agràries que participen en la funció protectora
del sòl.

- Limitar el moviment de terres, el segellament o la compactació del sòl a les
actuacions estrictament necessàries, la construcció de vials o plataformes per a les
instal·lacions auxiliars.

- No eliminar la vegetació natural existent d'arrel, sinó únicament dur a
terme un desbrossament superficial que elimine la part aèria.

- Mantindre almenys un estrat herbaci (siga amb la vegetació existent o
mitjançant sembra de gramínies o lleguminoses) amb l'objectiu de disminuir l'erosió
hídrica i afavorir el manteniment de l'estructura edàfica, en la superfície de la planta
que no estiga ocupada per equips i instal·lacions.

- Disposar d'una capa de mulch o biomassa llenyosa que evite l'erosió
laminar fins que tinga lloc el creixement de la vegetació herbàcia (espontània o de
sembra), en les zones a on se situen els mòduls fotovoltaics en les quals siga
necessari.
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- Realitzar una aportació d'un mínim de 20 cm de terra vegetal per a afavorir
la recolonització de la vegetació afectada en l'última capa de rebliment de rases
(quan esta no discórrega dins de la caixa del camí).

- Fixar les estructures dels mòduls fotovoltaics de manera prioritària
mitjançant clavament directe al terreny.

- Preservar els exemplars arboris d'hàbit superior presents en els camps de
generació.

- No s'empraran herbicides.

- Realitzar la neteja i el manteniment de panells únicament amb aigua, sense
utilitzar productes químics.

- En el tram de la línia que discorre pròxima a la zona PATFOR La Pineda,
evitar l'apilament de material i el pas de maquinària en esta zona per a reduir
l'afecció sobre la coberta natural. En cas que es produïsquen danys sobre el
brancatge, podar les branques danyades i, en el cas dels exemplars arboris, aplicar
pastes cicatritzants.

- Adoptar les mesures de control que disposa l'Orde de l'11 de juny de 2009,
quant a l'afecció per danys de conills.

- Eliminar les restes vegetals, preferentment per estellament.

- No es requeriran mesures complementàries vinculades a afavorir
poblacions faunístiques que potencialment suposen un risc per a les aeronaus.

- En cas que es torne a detectar el sisó durant els censos anuals de control
de fauna, caldrà comunicar-ho al Servici de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000.

- Realitzar una prospecció prèvia de nius en el sòl, terrerola i serp verda en
cas que les obres s'execute en el període de nidificació d'estes (de març a juliol).

- Prohibit, respecte de les espècies identificades en el cens de fauna i que
formen part del Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçada establit mitjançant
el Decret 32/2004, la seua mort, deterioració, recol·lecció, alliberament, comerç i
transport.

- Realitzar sistemes de fuga en les rases per a la fauna vertebrada durant les
obres.

- Qualsevol element aeri o entroncament aeri/subterrani haurà de complir
les prescripcions tècniques i les mesures de prevenció que descriuen els articles 6 i 7
del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, de protecció de l'avifauna.

- Evitar el segellament del sòl i la presència de sòls nus, preservar la coberta
vegetal que millore la capacitat d'infiltració del terreny i reduïsca les pèrdues d'aigua
per escorrenties.

- Eliminar les espècies invasores per mètodes mecànics i manuals. Les restes
vegetals han de depositar-se en contenidors i portar-se a abocadors autoritzats.
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Caldrà incloure en el Programa de vigilància ambiental mesures de detecció i
seguiment d'esta flora exòtica en l'àmbit de la instal·lació.

- Evitar l'apilament de material i el pas de maquinària en esta zona per a
reduir l'afecció sobre la coberta natural.

El promotor respon amb un informe en què accepta tots els punts inclosos
en l'informe emés per la Direcció General del Medi Natural i Animal.

La Direcció General de Medi Natural i Animal emet l'informe FV-261/2024, de
data 12/09/2024, en què accepta la conformitat exposada en este escrit per AENA
SME, SA respecte de les observacions i les mesures incloses en l'informe referit.

6. Direcció General de l'Aigua

Emet un informe amb referència DGA/SGPIH/SCA/jla i data 09/07/2024, en el
qual indica: 

"Vista la documentació (separata per a esta direcció general) relativa a
l'assumpte, no s'aprecien afeccions significatives amb actuacions desenrotllades per
esta Direcció General de l'Aigua".

Les següents administracions públiques, organismes i empreses de servici
públic o de servicis d'interés econòmic general no han contestat a la sol·licitud
efectuada: Ajuntament de Manises, Ajuntament de Quart de Poblet i i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, SAU, per la qual cosa, transcorregut el termini concedit,
s'entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions d'acord amb l'article 24.1 del
Decret llei 14/2020.

Avaluació ambiental

Consta formulada, en data 13/09/2024, la declaració d'impacte ambiental
favorable del projecte PSF Aeropuerto de Valencia i la seua infraestructura
d'evacuació, en els termes municipals de Quart i Manises, expedient (3635482)
243/2024/AIA, publicada en el DOGV de data 23/01/2025 (núm. 10031, pàg. 387). Els
condicionats arreplegats en esta, d'acord amb la legislació d'avaluació ambiental,
s'incorporen en el punt PRIMER, relatiu a l'autorització administrativa prèvia i de
construcció, de la part dispositiva d'esta resolució.

Implantació en sòl no urbanitzable

Consta un informe favorable dels servicis tècnics municipals relatiu a la
compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, emés
pels ajuntaments de Quart de Poblet, de data 16/02/2026, i de Manises, de data
22/04/2024, en els termes que preveu l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat
Valenciana.

Consten en l'expedient informes del Servici d'Infraestructura Verda i
Paisatge, número d'expedient EP2024/273, de dates 02/08/2024, i 03/10/2024; del
Servici de Gestió Territorial, número d'expedient 24389_46102_R FTV, de dates
02/08/2024 i 11/09/2024, els dos servicis dependents de la Direcció General de
Política Territorial i Paisatge, que informen favorablement de la central fotovoltaica i
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del traçat de la línia d'evacuació. Els condicionants que estos arrepleguen els ha
acceptat l'entitat promotora i s'incorporen en el punt primer de la part dispositiva
d'esta resolució.

Adaptació a condicionats i a l'avaluació ambiental

L'expedient ha estat sotmés a informació pública d'acord amb l'article 23 del
Decret llei 14/2020 i l'article 115 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, amb el
resultat exposat anteriorment.

A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes i en l'informe
d'impacte ambiental, la part promotora va presentar la documentació següent, en la
qual, segons manifesta, s'han inclòs tots els condicionants derivats del conjunt
d'informes rebuts:

- Projecte constructiu PSFV 25 MW Aeropuerto de Valencia. Firmat
digitalment el 08/01/2026.

- Projecte constructiu subestació elevadora transformadora per a evacuació
de la PSFV 25 MW VLC. Firmat digitalment el 08/01/2026.

- Projecte constructiu de línia subterrània d'alta tensió de 132 kV per a
evacuació de la PSFV 25 MW VLC. Firmat digitalment el 08/01/2026.

Estos projectes compten amb la declaració responsable de la persona
tècnica projectista, així com de compliment de la normativa aplicable, d'acord amb
l'article 53 de la Llei 24/2013.

Evacuació i connexió a la xarxa

La connexió de la instal·lació a la xarxa d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
SAU (d'ara en avant, i-DE) es realitzarà en la línia de doble circuit 132 kV ST Oliveral -
ST Torrent en configuració d'entrada/eixida per mitjà d'un centre de seccionament
(STM), que no és objecte d'esta autorització, ja que constituïx extensió de xarxa. A
esta STM li arriba una línia de 132 kV en circuit simple des de la subestació
d'evacuació de la planta, que evacua l'energia elèctrica de la central fotovoltaica, que
li arriba mitjançant dos línies de 30 kV.

Consta garantia econòmica actualitzada per a la tramitació de la sol·licitud
d'accés a la xarxa de transport, depositada en data 19/04/2021 davant de l'Agència
Tributària Valenciana, amb número de garantia 462021V532, per a una instal·lació de
producció denominada "PSFV AENA Aeropuerto de Valencia" de tecnologia
fotovoltaica b.1.1, a situar en els termes municipals de Manises i Quart i de 25 MW
instal·lats, per un import d'un milió euros (1.000.000 €), corresponents a una quantia
equivalent a 40 €/kW instal·lats (segons la normativa vigent en el moment de
constitució de la garantia, tant per la quantia com per la definició de potència
instal·lada), en virtut de l'article 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

La instal·lació disposa dels permisos d'accés i connexió vigents per a 25.000
kW, la data de concessió dels quals va ser el 16/02/2022. A la vista del contingut i dels
pronunciaments d'estos permisos, cal considerar que les instal·lacions no generaran
incidències negatives en el sistema.
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En l'expedient consta la proposta definitiva conjunta del Servici d'Energies
Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives i de la Subdirecció
General d'Energia i Mines, que l'ha elevada a este centre directiu.

Fonaments de dret

Competència autonòmica i òrgan d'esta que ha de resoldre la sol·licitud

La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu corresponen a
la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este se situa
íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra en les que
preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que
són competència de l'Administració general de l'Estat.

D'acord amb el que disposen l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició
addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments
d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica
que són competència de la Generalitat, concordat amb el Decret 186/2025, de 5 de
desembre, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i el Decret 226/2023, de 19 de
desembre de 2023, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de
la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desplegat en l'Orde 3/2024,
de 16 d'abril, de la conselleria mencionada, correspon a esta direcció general
resoldre el present procediment.

D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran
part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que
inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la
transformació d'energia elèctrica.

Sobre la necessitat d'autoritzacions administratives del sector elèctric

D'acord amb l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector
elèctric, i amb l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la
Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica
requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de
construcció.

Sobre la necessitat de pronunciament d'avaluació d'impacte ambiental

De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constituïx un
projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental simplificada.

Sobre l'ordenació territorial, paisatge i urbanisme

D'acord amb l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la
Generalitat, les autoritzacions s'atorgaran, i ho arreplegaran d'esta manera
expressament, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els
permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre el sol·licitant de la instal·lació
per a executar-la i posar-la en servici, d'acord amb altres disposicions que resulten
aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori, l'urbanisme, el medi
ambient i els servicis públics o de servicis d'interés econòmic general. Dins de la fase
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de consulta a administracions públiques afectades, se sol·licita un informe als òrgans
competents en matèria d'infraestructura verda i paisatge.

D'acord amb la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020
(instal·lacions d'energies renovables que estiguen en tramitació), no caldrà reiterar la
petició d'informes que ja s'hagen emés o de tràmits que ja s'hagen dut a terme de
conformitat amb el procediment regulat per la normativa anterior, també la resta
dels aspectes inclosos en l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge de
l'article 25.1. De la mateixa manera, no caldrà emetre un nou certificat de
compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en què ja s'haja emés
este certificat amb caràcter favorable, de conformitat amb la regulació anterior. En
este supòsit, tampoc serà exigible l'informe no vinculant sobre la valoració favorable
o desfavorable que fa l'ajuntament i que regula l'article 19.1. En cap cas s'exigirà
tramitar una declaració d'interés comunitari per a instal·lar qualsevol projecte en
tramitació a l'entrada en vigor d'este decret llei.

Segons el que indica l'article 25 del Decret llei 14/2020, l'informe en matèria
d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant, en els aspectes que
enumera l'article 25.1, i haurà de ser favorable per a poder atorgar les autoritzacions,
la concessió de les quals correspon a la conselleria competent en matèria d'energia.

Sobre la declaració d'utilitat pública, en concret

D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les
instal·lacions de generació d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general,
d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i els drets necessaris per
a establir-les i de la imposició i l'exercici de la servitud de pas. Segons l'article 55.1
d'esta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en
concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a fer-ho han d'incloure
en el projecte d'execució de la instal·lació una llista concreta i individualitzada dels
béns o drets que consideren d'expropiació necessària. 

No obstant això, cal deixar constància que les referències a la declaració
d'utilitat pública que arrepleguen tant la Llei 24/2013, del sector elèctric, com la resta
de normativa que, en suport de la seua sol·licitud, presenta la interessada, fan
referència a una potestat que exercix l'Administració, com a requisit previ i preceptiu
a l'expropiació, no a una obligació ni a una declaració genèrica o objectiva, si es
preferix, d'utilitat pública, en el sentit que s'haja de reconéixer eixa utilitat per a
qualsevol classe d'instal·lació fotovoltaica que es pretenga construir i posar en
marxa, sense tindre en compte altres criteris. 

En este sentit, la declaració d'utilitat pública s'ha d'interpretar en un sentit
restrictiu, en atenció a la seua naturalesa de causa expropiandi, i això perquè afecta
de manera directa el dret constitucional a la propietat privada, arreplegat en l'article
33 de la nostra carta magna, i és regla general en estos casos la transmissió
voluntària, això és, el negoci jurídic entre el promotor de la instal·lació i els titulars
dels drets afectats. 

La declaració ex lege de la utilitat pública certament limita la discrecionalitat
de l'Administració, però no fins al punt de convertir l'acte de concreció de la utilitat
pública per als casos concrets en una activitat reglada, com defén la mercantil, de
manera que una mera sol·licitud i una relació de béns o drets a expropiar siga
suficient, sense atendre altres circumstàncies, per a reconéixer la utilitat pública de
les instal·lacions. 
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Entendre-ho d'esta manera aniria en contra de l'esperit de la norma i
eliminaria l'activitat administrativa de garantia, en la qual s'inclou l'activitat de policia
administrativa, entesa com la reglamentació de la convivència social en sentit ampli,
que garantix que les activitats dels particulars no entren en conflicte entre si, ni amb
l'interés general, incloses totes les mesures que utilitza l'Administració perquè els
particulars ajusten la seua activitat a una finalitat d'utilitat pública. 

Eixe fi d'utilitat pública és el que valora l'Administració mitjançant la
resolució per la qual es declara d'utilitat pública una instal·lació concreta, potestat de
la qual fa ús emparada en el reconeixement ex lege de la utilitat pública que fa la Llei
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (LSE); potestat que no es pot
entendre com una activitat reglada, ni tampoc reduïda a un mer acte burocràtic,
automàtic i degut, exempt de valoració, en el qual l'Administració abandone el seu
paper de garant dels interessos de la col·lectivitat i, per tant, desatenga el sentit últim
del concepte d'utilitat pública. 

Ben al contrari, en eixe acte de concreció hi ha una anàlisi implícita de les
raons d'eficiència energètica, tecnològiques o mediambientals (impacte sobre el
territori) que justifiquen la utilitat pública de la instal·lació. No té sentit, com defén la
mercantil, que eixes raons només s'atenguen en el supòsit de substitució per noves
instal·lacions o modificació substancial de les existents, i no en la implantació de les
instal·lacions, moment inicial, i, per tant, crucial, en el qual l'Administració ha
d'extremar la diligència per a protegir els interessos generals. 

Cal recordar que qualsevol afecció del dret a la propietat privada, com a dret
constitucional, està sotmesa a una doble limitació. D'una banda, el respecte estricte
al contingut essencial del dret (article 53.1 de la CE) i, d'una altra, el principi de
proporcionalitat, també conegut com a prohibició d'excés. 

Entendre que tot projecte d'instal·lació fotovoltaica és mereixedor d'una
mera declaració d'utilitat pública sobrepassa els dos límits i ens portaria a un
escenari en què totes les parcel·les afectades per les instal·lacions podrien ser
objecte immediat d'incoació del procediment d'expropiació, amb un perjuí clar per
als propietaris, que clarament patirien indefensió per l'automatisme amb què
s'aplicaria la norma per la inexistència d'una valoració de les al·legacions que
formularen en defensa dels seus drets.

Per damunt de la regulació sectorial concreta que ens ocupa, la institució de
l'expropiació forçosa exigix la plena justificació de la finalitat de la causaexpropiandi
concurrent en cada supòsit d'expropiació. La seua definició i control administratiu
són una exigència inexcusable, derivada del caràcter medial de l'expropiació com a
instrument al servici de fins públics substantius, la procura material de la qual
correspon a l'Administració. 

En definitiva, el reconeixement ex lege que fa l'LSE és la norma legal
habilitant necessària que establix el supòsit d'utilitat pública o interés social que
legitima la privació forçosa de béns o drets patrimonials dels particulars en benefici
de la col·lectivitat, però que no la imposa com un supòsit taxat per a tots els casos
que entren en la seua categoria. Així, la doctrina del Tribunal Constitucional (STC
37/1987, FJ 2 i 6) ja va manifestar que "l'expropiació forçosa no és una institució
unitària que, en el que ara interessa, constitucionalment quede circumscrita a fins
taxats prèviament i anticipadament dins dels quals, en principi, es poden englobar
les categories genèriques d'utilitat pública o interés social, ja que justament amb el
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seu caràcter instrumental —i no finalista— no és sinó conseqüència de la variabilitat i
la contingència del que, en cada moment, reclama la utilitat pública o l'interés social
d'acord amb la dimensió social de la propietat privada i amb els principis establits i
els interessos tutelats per la Constitució".

Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació
que s'executarà, són aplicables el procediment i les disposicions que conté el capítol
V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons preveu la
disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.

Segons l'article 27 del Decret llei 14/2020, per a la valoració del
reconeixement o la declaració de la utilitat pública, en concret, de la instal·lació, es
tindran en compte els aspectes següents, entre altres: 

- Les infraestructures d'evacuació de les instal·lacions de producció queden
obertes al fet que puguen ser objecte de cotitularitat per altres generadors, sense
perjuí dels costos equitatius i raonables que estos hagen de sufragar per a fer-ho.

- El compromís, per part de la persona titular, que l'energia que produirà la
central durant la vida útil i comercial s'oferirà al mercat organitzat de producció
d'energia elèctrica en què es fixen els preus majoristes per a les persones
consumidores del sistema elèctric.

En virtut del que disposa l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i
en el que resulte aplicable de l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de
pas subterrani comprén l'ocupació del subsol pels cables conductors, a la profunditat
i amb les altres característiques que indique la legislació urbanística aplicable.
Comprendrà igualment el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o
altres béns necessaris per a la construcció, la vigilància, la conservació i la reparació
de les instal·lacions corresponents. 

D'acord amb l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, en qualsevol moment
el sol·licitant de la declaració d'utilitat pública podrà convindre lliurement amb els
titulars dels béns i drets necessaris l'adquisició per mutu acord d'estos. Este acord,
en el moment que es declare la utilitat pública de la instal·lació, adquirirà la
naturalesa i els efectes que preveu l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa, que
originarà, per tant, la conclusió corresponent de l'expedient expropiatori. 

Que, en relació amb la utilitat pública, resulta aplicable l'article 52 de la Llei
d'expropiació forçosa, de 16 de desembre, amb l'abast i els efectes que preveu el
títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i les seccions 2a i 3a
del capítol V, títol VII, del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

Procediment aplicable a la present sol·licitud

Com que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no
urbanitzable, tenint en compte el que establix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29
d'abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II, títol II, del Decret llei
14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació
d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència
climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que per
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llei o en el dret de la Unió Europea no s'expresse un altre còmput, quan els terminis
s'assenyalen per dies, s'entén que estos són hàbils, i s'exclouen del còmput els
dissabtes, els diumenges i els declarats festius. Quan l'últim dia del termini siga
inhàbil, es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

Sobre l'abast material, el contingut i els requisits sectorials de les
autoritzacions substantives elèctriques

D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran
part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que
inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la
transformació d'energia elèctrica.

De conformitat amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel
qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia
renovables, cogeneració i residus, per a l'obtenció de l'autorització de la instal·lació,
serà un requisit previ indispensable obtindre els permisos d'accés i connexió a les
xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la
instal·lació.

D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector
elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no es podrà atorgar
si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i connexió a les xarxes de
transport o distribució corresponents.

A més, este article disposa que les autoritzacions administratives
d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior
a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés. En este sentit, la disposició
addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i
connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, establix que les
instal·lacions de generació d'electricitat la potència total instal·lada de les quals
supere la capacitat d'accés atorgada en el permís d'accés d'estes hauran de disposar
d'un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions
d'emmagatzematge que les integren, que impedisca que la potència activa que puga
injectar a la xarxa supere esta capacitat d'accés.

Considerant la definició de potència instal·lada, que arreplega l'article 5 del
Reial decret 997/2025, de 5 de novembre, pel qual s'aproven mesures urgents per al
reforç del sistema elèctric, la potència instal·lada serà la inferior d'entre les següents:

a) La suma de la potència instal·lada de cada un dels mòduls de generació
d'electricitat i dels mòduls d'emmagatzematge electroquímic que la componen.

Quan un o diversos mòduls de generació d'electricitat i/o un o diversos
mòduls d'emmagatzematge electroquímic que integren la instal·lació es connecten a
través del mateix inversor o conjunt d'inversors comuns, la potència instal·lada
d'este conjunt de mòduls serà la inferior de les següents:

1r. La suma de la potència instal·lada d'estos mòduls connectats al mateix
inversor o conjunt d'inversors comuns.

2n. La suma de la potència instal·lada dels seus inversors comuns.

V
er

ifi
ca

bl
e 

a 
ht

tp
s:

//b
op

.d
iv

al
.e

s/
bo

p
C

S
V

: B
O

P
V

-2
02

6/
04

47
1



Núm. 79 Pàg.
28-4-2026 14

De la mateixa manera, quan un o diversos mòduls de generació d'electricitat
i/o un o diversos mòduls d'emmagatzematge electroquímic que integren la
instal·lació es connecten a la xarxa a través del mateix transformador de potència o
del mateix conjunt de transformadors de potència, la potència instal·lada d'este
conjunt de mòduls serà la inferior de les següents:

1r. La suma de la potència instal·lada d'estos mòduls.

2n. La suma de la potència instal·lada dels seus inversors comuns.

3r. La potència activa màxima del transformador de potència. Per a
determinar la potència activa màxima d'un transformador, s'aplicarà un factor de
potència igual a la unitat.

b) La potència activa màxima del transformador comú de la instal·lació, o, si
és el cas, la suma de les potències actives màximes del conjunt de transformadors
comuns connectats en paral·lel. Es considerarà que un transformador és comú de la
instal·lació o, si és el cas, que diversos transformadors connectats en paral·lel són
comuns d'esta quan l'evacuació de l'energia elèctrica generada per la instal·lació es
fa per mitjà d'este transformador o conjunt de transformadors en paral·lel.

Amb caràcter general, la potència instal·lada d'un mòdul de generació
d'electricitat serà la potència activa màxima que pot aconseguir este mòdul i estarà
determinada per la menor de les potències instal·lades dels panells fotovoltaics,
transformadors i inversor, en què:

- La potència instal·lada de panells fotovoltaics bifacials serà 1,15 vegades la
potència de la cara frontal mesurada en condicions estàndard.

- La potència màxima d'un inversor o d'un convertidor serà la màxima
potència activa que este és capaç de produir en règim permanent. No es tindran en
compte a este efecte les limitacions de potència activa que es puguen aplicar a
l'inversor o convertidor mitjançant microprogramari o altres sistemes de control
programables/modulables.

- La potència activa màxima d'un transformador; s'aplicarà un factor de
potència igual a la unitat.

La potència instal·lada d'un mòdul d'emmagatzematge electroquímic serà la
inferior de les següents:

a) La suma de les potències actives màximes unitàries de les cel·les de les
bateries que configuren este mòdul.

b) La potència activa màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les
potències actives màximes dels inversors que configuren este mòdul.

c) La potència activa màxima del transformador o, si és el cas, la suma de les
potències actives màximes dels transformadors que configuren este mòdul si estan
connectats en paral·lel. Per a determinar la potència activa màxima d'un
transformador, s'aplicarà un factor de potència igual a la unitat.
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Considerant la disposició final quinta del Reial decret 997/2025, de 5 de
novembre, pel qual s'aproven mesures urgents per al reforç del sistema elèctric, la
definició de potència instal·lada inclosa en l'article 5 d'este s'aplicarà des de la seua
entrada en vigor exclusivament a l'efecte de:

a) Les autoritzacions administratives que regula el títol IX sobre
autoritzacions, expropiació i servituds de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

b) La inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció
d'energia elèctrica.

D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de
novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la
necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema. 

D'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a
sol·licitar l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un
projecte d'execució, juntament amb una declaració responsable, que acredite el
compliment de la normativa que li siga aplicable.

Sobre la regulació aplicable en matèria de seguretat i qualitat industrials

D'acord amb l'article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector
elèctric, les instal·lacions de producció d'energia elèctrica s'hauran d'ajustar a les
normes tècniques de seguretat i qualitat industrials corresponents, de conformitat
amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la resta de normativa
que siga aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que
genera en baixa tensió i injecta a la xarxa elèctrica en alta tensió, són aplicables els
reglaments de seguretat industrial següents:

- Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

- Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta
tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

- Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió
i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

- També la resta de disposicions tècniques aplicables.

Sobre els requisits subjectius que ha d'acreditar la persona sol·licitant

D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre, del sector elèctric; l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de
desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants
d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la
seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a executar cada un
dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim pel que
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fa a l'exempció de l'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar
l'Administració per als que ja exercisquen l'activitat. 

Sobre l'obligació i les garanties de desmantellar i restaurar la central al
finalitzar l'activitat

D'acord amb el que disposa el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona
titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els
terrenys i l'entorn al finalitzar l'activitat, i haurà de constituir una garantia econòmica
a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació,
l'import de la qual, per al cas de centrals fotovoltaiques, serà el més alt de les
quantitats següents:

- El 3 % del pressupost d'execució material de la central fotovoltaica.

- Pressupost del pla de desmantellament de la central fotovoltaica i de
restauració del terreny i l'entorn afectats.

- Vint mil euros (20.000 €) per megawatt pic (MWp) instal·lat.

La duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys i
caldrà renovar-la durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim dos
mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys, d'acord
amb el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de
consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta
garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el
compliment de les obligacions a les quals està afecta.

En consideració del que s'ha dit anteriorment, complits els requisits i els
procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable i, en
concret, conformement a la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el
Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Decret 88/2005, del Consell de la
Generalitat, de 29 d'abril, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, esta
Direcció General d'Energia i Mines, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes,

Resol

Primer. Autorització administrativa prèvia del projecte de central
fotovoltaica "PSFV AENA Aeropuerto de Valencia", inclosa la seua infraestructura
d'evacuació exclusiva.

Atorgar una autorització administrativa prèvia a la mercantil AENA SME, SA
per a instal·lar una central fotovoltaica i la infraestructura d'evacuació exclusiva, que
es detalla a continuació:

Taules

Per a esta autorització es compliran les determinacions que reflectix la
declaració d'impacte ambiental de data 13/09/2024. S'inclou també el condicionant
determinat en l'informe de territori i paisatge, d'acord amb la redacció vigent de
l'article 30.1 del Decret llei 14/2020.
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Informe d'impacte ambiental

i) Condicions generals

1. El promotor haurà de complir totes les mesures preventives i correctores
previstes en l'EsIA, el projecte tècnic i la resta de documentació que conste en
l'expedient i les acceptades després de la informació pública, o incloses en la
informació complementària, mentres no contradiguen el que establix esta resolució.

2. Es recorda el compliment de tota la legislació rellevant que li siga
aplicable, i que afecte els elements del medi que arreplega la present resolució.

3. En els termes que preveu l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
la present declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció
dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, no ha començat l'execució del projecte en el termini de 4
anys. A este efecte, el promotor notificarà a l'òrgan ambiental l'inici de les obres.

ii) Condicions relatives a mesures preventives, correctores i compensatòries
per als impactes més significatius.

4. Amb independència de les mesures de control de l'escorrentia previstes
en el projecte constructiu, si es detecten afeccions significatives a la seguretat de les
infraestructures de comunicació pròximes o als seus elements de drenatge a
conseqüència de modificacions en el règim d'escorrenties provocades per la
implantació de la central fotovoltaica, correspondrà al promotor executar totes les
accions necessàries per a corregir la situació.

5. Durant l'execució de les obres, els exemplars d'espècies de plantes
invasores arreplegades en el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores,
regulat pel Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, invasores presents en l'àmbit
d'actuació (i l'entorn més pròxim) s'hauran d'eliminar emprant mètodes mecànics o
manuals, segons establix l'article 7 del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del
Consell, pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques invasores en
la Comunitat Valenciana. Les restes vegetals s'hauran de depositar en contenidors i
traslladar a abocadors autoritzats.

6. Quant a les espècies protegides terrerola i serp verda, atés que es tracta
d'espècies que situen els nius en terra, en cas que s'executen les obres en el període
de nidificació d'estes (de març a juliol), caldrà fer una prospecció prèvia en les zones
a on es duguen a terme actuacions que impliquen l'alteració de la coberta vegetal.
Respecte de les espècies identificades en el cens de fauna i que formen part del
Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçada, establit mitjançant el Decret
32/2004, de 27 de febrer, del Consell, serà aplicable l'article 9.

7. Si durant l'execució de les obres es troben restes paleontològiques,
arqueològiques o etnogràfiques, el promotor haurà de paralitzar-les i posar el fet en
coneixement de l'òrgan competent en patrimoni cultural de manera immediata i
adoptar les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat
amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni
cultural valencià.

8. Quant a l'afecció a les vies pecuàries, es respectaran les amplàries legals,
concretament la de l'assagador d'Aragó, i se sol·licitaran les pertinents autoritzacions
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d'ocupació de conformitat amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de vies
pecuàries.

9. Es disposarà de zones impermeabilitzades i d'un sistema d'arreplega de
possibles fugues d'olis i combustibles, procedents de la maquinària i de les
estructures que es generen durant l'execució de l'obra. Els residus generats es
gestionaran segons la normativa vigent i mitjançant un gestor autoritzat, s'establiran
les zones d'arreplega de residus i no s'apilaran en zones amb pendents elevats i amb
perillositat d'inundació.

10. Totes les actuacions que es realitzen en zona de domini públic hidràulic
(DPH) o zona de policia de qualsevol llit públic hauran de disposar de l'autorització
preceptiva de la Confederació Hidrogràfica del Segura per l'ocupació de les seues
zones de policia, de conformitat amb l'article 9.4 del Reglament del domini públic
hidràulic. Els encreuaments amb les rambles i els cursos d'aigües de domini públic es
realitzaran de conformitat amb les prescripcions de l'organisme de conca.

11. L'ús d'aigua en la planta quedarà condicionat al fet que es dispose de
subministrament per una empresa autoritzada o concessió de l'organisme de conca.

12. L'emissió de l'autorització administrativa de tancament definitiu de la
central obligarà el promotor a desmantellar-la en els termes definits en el pla
aportat.

iii) Condicions al Pla de vigilància ambiental

13. Caldrà incloure en el Programa de vigilància ambiental mesures de
detecció i seguiment de flora arreplegada en el Catàleg espanyol d'espècies
exòtiques invasores en l'àmbit de la instal·lació.

14. En cas que es detecte la presència d'individus de sisó durant els censos
anuals de control de fauna, caldrà comunicar-ho al Servici de Vida Silvestre i Xarxa
Natura 2000.

Direcció Territorial de Política Territorial i Paisatge. Infraestructura verda i
paisatge

a. Amb relació al planejament general:

• En les zones a on siga necessària la formació de desmunts i terraplé,
s'evitaran les morfologies regulars i els talls rectes, d'aspecte artificial.

• Els ancoratges dels pals de les estructures de sustentació es realitzaran
mitjançant clavament, evitant l'afecció sobre el sòl per fonamentació.

b. En relació amb l'impacte visual:

• Es crearà una zona de transició lliure de panells fotovoltaics en la zona sud
de la central fotovoltaica.

• En les zones en què s’implanten els panells fotovoltaics, es mantindrà la
vegetació herbàcia i de matoll baix que hi ha en el terreny.
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• S'incorporarà una banda perimetral de revegetació d'hàbit mitjà en una
amplària de, almenys, 6 m en l'entorn de la nova subestació.

c. En relació amb el tractament del terreny i la vegetació de la PF i prenent
en consideració el condicionant sobre risc per fauna per al funcionament de les
aeronaus en l'aeroport:

• Les espècies vegetals plantejades per a la zona de transició presentaran
baixa palatabilitat i atracció per a la fauna (risc funcionament aeronaus). Es
realitzarà sembra amb maquinària agrícola tradicional en dos direccions
perpendiculars.

• En les zones lliures d'instal·lacions fotovoltaiques, es mantindrà la
vegetació actual.

• S'incorporarà sembra en l'entorn dels elements auxiliars, amb una
amplària d'almenys 2 m. Esta vegetació no haurà de formar una barrera
vegetal dissonant amb l'entorn, sinó que conformarà una plantació amb
patró similar al creixement natural.

• No s'utilitzaran materials que comporten el segellament del terreny tant
per als vials interiors com per a les zones auxiliars.

• En les vores de talussos se suavitzaran les arestes i es tendirà a deixar-les
arredonides amb canvis de pendent graduals.

• S'evitaran talls rectes en la capçalera i els extrems dels talussos. En
particular, es prestarà atenció especial a arredonir les zones de connexió
dels talussos amb el terreny natural.

d. En relació amb les construccions preexistents, les instal·lacions auxiliars i
altres elements:

• Les construccions preexistents dins de l'àmbit de la instal·lació fotovoltaica
es mantindran per a usos aeroportuaris.

• Els elements auxiliars de la instal·lació s'executaran amb acabats i
tonalitats presents en l'entorn paisatgístic.

Direcció Territorial de Política Territorial i Paisatge. Gestió Territorial

1. Retirada de panells de la zona del barranc de la Saleta en la zona sud, ja
considerat en el projecte autoritzat.

2. Mantindre les condicions d'escorrentia de la superfície afectada i no
incrementar els danys d'inundació en les parcel·les adjacents, amb mesures com ara:

- Mantindre les condicions d'infiltració amb els canvis de pendents,
comptant amb una estratificació en forma de feixes del terreny (nivells de topografia)
entre zones de plaques solars i zones de pas, realitzades en sentit transversal al
pendent i que disminuïsquen l'escorrentia i augmenten la infiltració.
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- Plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i
arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la
infiltració i disminuïsquen les escorrenties.

- Realitzar labors del sòl que mantinguen la seua textura esponjosa perquè
es facilite la infiltració o, si és el cas, desenrotllar tasques agrícoles com a activitats
complementàries.

Les autoritzacions referides s'atorguen condicionades al compliment de les
determinacions que arrepleguen els condicionants imposats per les administracions i
els organismes diversos, i que han acceptat les persones titulars d'esta autorització.

La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les
obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector
elèctric, i el seu desplegament reglamentari; en particular, els que establixen els
articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de
producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i
residus. En tot cas, la mercantil haurà d'observar els preceptes, les mesures i les
condicions que establisca la legislació aplicable en cada moment per a l'activitat de
producció d'energia elèctrica.

L'incompliment de les condicions i els requisits que establix l'autorització o
la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament
podran ocasionar que es revoque.

D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del
Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització
d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són
competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les
concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats,
que haja d'obtindre necessàriament la part titular, d'acord amb altres disposicions
que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al
medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta
els drets particulars.

Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica autoritzades hauran
d'inscriure's en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i d'acord amb el
procediment establit reglamentàriament.

Segon. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions
autoritzades en el punt primer

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les
instal·lacions descrites en el punt primer d'esta resolució, sobre la base dels
projectes d'execució i els annexos que es detallen a continuació i que consten en
l'expedient instruït:

- Projecte constructiu PSFV 25 MW Aeropuerto de Valencia. Firmat
digitalment el 08/01/2026

- Projecte constructiu subestació elevadora transformadora per a evacuació
de la PSFV 25 MW VLC. Firmat digitalment el 08/01/2026
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- Projecte constructiu de línia subterrània d'alta tensió de 132 kV per a
evacuació de la PSFV 25 MW VLC. Firmat digitalment el 08/01/2026

Estos projectes compten amb la declaració responsable de la persona
tècnica projectista, així com de compliment de la normativa aplicable, d'acord amb
l'article 53 de la Llei 24/2013.

Esta autorització habilita les persones titulars a construir estes instal·lacions,
sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions
següents: 

1. Les instal·lacions s'hauran d'executar segons el projecte o projectes que
es presenten, els seus annexos, si és el cas, i amb els condicionants tècnics establits
per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o
d'interés general afectats per estes instal·lacions, i que ha acceptat la part sol·licitant.
La connexió final de la línia de 132 kV amb la subestació de maniobra estarà
adequada al disseny final d'esta. En cas que per a fer-ho siga necessari introduir
modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona
titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent
abans d'iniciar l'execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

2. Les instal·lacions que s'executaran han de complir, en tot cas, el que
establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió
i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret
337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues
instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002,
de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les
seues instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret
1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de
l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en les línies elèctriques d'alta tensió.

3. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència
instal·lada d'esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i l'equipament que,
sobre esta qüestió, establix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la
resta de normativa de desplegament, sobre els requisits de resposta davant de buits
de tensió, l'adscripció a un centre de control de generació, el telemesurament en
temps real i la resta d'obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al
tipus d'instal·lacions en què estes s'enquadren.

4. De conformitat amb l'article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de
desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències
econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com
per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no
superior a tres (3) mesos des de l'obtenció de la present autorització administrativa
de construcció, l'extensió del termini per a complir la fita que arreplega l'article 1.1.b
5t del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, d'obtenció de l'autorització
d'explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de
l'autorització administrativa d'explotació supere els huit (8) anys. En esta sol·licitud
caldrà indicar, com a mínim: 

- El semestre de l'any natural en què la instal·lació obtindrà l'autorització
administrativa d'explotació i 
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- el compromís d'acceptació expressa de la impossibilitat d'obtindre
l'autorització administrativa d'explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció
prèvia o definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica amb anterioritat a l'inici del semestre indicat.

5. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i
amb les indicacions del projecte d'execució de les instal·lacions, el període de temps
en el qual està prevista l'execució de la instal·lació serà l'inferior dels següents: a) el
termini de vint-i-quatre (24) mesos comptat a partir de la data de notificació al
peticionari d'esta resolució, o b) el termini que per a este projecte resulta d'aplicar el
període establit per a l'obtenció de l'autorització d'explotació en l'article 1 del Reial
decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i
en altres àmbits per a la reactivació econòmica. 

Conformement a l'article 30.3.b del Decret llei 14/2020, s'establix un termini
màxim per a sol·licitar l'autorització d'explotació d'un (1) mes, des de la finalització
del període d'execució ja indicat. 

No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, se'n podrà sol·licitar
una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'este òrgan,
acompanyada, a este efecte, amb la documentació justificativa de la demora i del
cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat. 

Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis s'atorgaran quan
estiguen motivats degudament tant els retards en què s'ha incorregut, sempre que
no siguen imputables a la persona titular de l'autorització, com les dates o els
terminis nous que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.

No es podran atorgar en cap cas pròrrogues o ampliacions de termini que
vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la
xarxa, de les declaracions o els informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres
o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència
competitiva establits en la regulació del sector elèctric. 

Tampoc serà possible atorgar-les quan la part peticionària pretenga
demorar la presentació del projecte tècnic o l'execució i la posada en marxa d'este
per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a dur-lo a terme,
o quan l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no s'ha
d'ajornar perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les
persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa suposarà la
caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector
elèctric que s'hagen atorgat i la necessitat d'obtindre'n de noves per a les mateixes
instal·lacions, sense perjuí que es puguen convalidar certs tràmits, i només es
podran tornar a atorgar després d'obtindre els nous permisos d'accés i de connexió
per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions
de qualsevol classe o denominació vinculades a l'ocupació del sòl o d'edificacions.

En tot cas, caldrà complir el termini per a acreditar l'obtenció de
l'autorització d'explotació definitiva que establix l'article 1 del Reial decret
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llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en
altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l'extensió excepcional
que preveu l'article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

Tot això tenint en compte el que indica l'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, pel que fa a la vigència de l'informe d'impacte
ambiental.

6. Per als treballs que es realitzen en terreny forestal o a una distància
inferior o igual a 100 metres d'este, o hi haja una continuïtat de combustible
susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant
de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció
d'incendis forestals, amb 20 dies naturals d'antelació a l'inici dels treballs, una
declaració responsable, acompanyada amb la documentació que indica l'article 144
del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

7. La persona titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar, pel
registre electrònic i amb la diligència especial, les incidències dignes de menció que
es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici
Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.

8. La persona titular de la present resolució haurà de complir els deures i les
obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la
construcció.

9. La persona titular de l'activitat haurà de complir el que establix el Reial
decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'establix la relació d'activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls
contaminats.

10. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29
d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció
general amb competències en matèria d'energia podrà realitzar les comprovacions i
les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en
relació amb l'adequació a la documentació tècnica presentada i amb el compliment
de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.

11. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona
titular, en el termini màxim d'un mes, sol·licitarà l'autorització d'explotació
provisional per a proves de conformitat amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny,
pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts
d'energia renovables, cogeneració i residus, i en els termes que establix l'article 12
del Decret 88/2005, de 29 d'abril.

12. A esta sol·licitud s'adjuntaran els certificats de direcció i final d'obra,
subscrits per la persona facultativa competent, i s'acreditarà que són conformes als
reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als
projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, pel que fa a esta autorització
administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats mencionats de direcció i
final d'obra no estiguen visats pel corresponent col·legi professional,
s'acompanyaran amb l'oportuna declaració responsable, segons indica la Resolució
de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV
núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010. 
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Igualment, s'adjuntarà la documentació requerida segons la ITC-LAT 04 del
Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; la ITC
RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta
tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. 

Així mateix, es presentarà la cartografia de la instal·lació efectivament
executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes
compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i segons el format
establit per l'òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als
condicionats imposats en esta resolució i els indicats en l'informe d'impacte
ambiental. Abans d'emetre l'informe previ a l'autorització d'explotació, el servici
territorial competent en energia corresponent sol·licitarà de les administracions i els
organismes que els han emés la conformitat de l'obra executada respecte d'estos.

La persona titular d'esta autorització podrà sol·licitar l'autorització
d'explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar
els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i
presentar el certificat d'obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la
documentació tècnica corresponent, i és igualment aplicable el que indica el paràgraf
anterior.

La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per a
complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn,
l'import de la qual, per al cas de centrals fotovoltaiques, serà la més alta de les
quantitats següents:

- El 3 % del pressupost d'execució material de la central fotovoltaica.

- Pressupost del pla de desmantellament de la central fotovoltaica i de
restauració del terreny i l'entorn afectats.

- Vint mil euros (20.000 €) per megawatt pic (MWp) instal·lat.

Caldrà acreditar la seua constitució pertinent (amb la carta de pagament
corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la
instal·lació, ja que és un requisit indispensable per a atorgar-la.

La duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys i
caldrà renovar-la durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim dos
mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys amb
base en el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de
consum o segons la normativa vigent en eixe moment.

La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, de la
qual serà beneficiària la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, en què han de
constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada,
municipis en què se situen els grups generadors) i que es deposita per al compliment
de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i
l'entorn. 
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Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite
el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

13. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si la totalitat
de les instal·lacions d'evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions
de connexió a la xarxa de transport, no estan finalitzades i amb autorització
d'explotació. Tot això sense perjuí del que preveu l'article 28.3 del Reial decret llei
8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les
conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim
Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera. 

14. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la persona
titular sol·licitarà la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de
producció d'energia elèctrica, acompanyada amb la documentació pertinent segons
l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica
l'article 41 quant a la caducitat i la cancel·lació d'esta inscripció.

Segons el que indica l'article 39.6 del Reial decret 413/2014 mencionat, la
inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions de producció d'energia
elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'esta.

15. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la
persona titular, en el termini màxim d'un (1) mes, sol·licitarà l'autorització
d'explotació definitiva conformement al Decret 88/2005, de 29 d'abril.

16. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la persona
titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de
producció d'energia elèctrica, acompanyada amb la documentació pertinent segons
l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions
d'explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions
concedides.

17. La persona titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar-la i
restituir els terrenys i l'entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions, o pel
tancament definitiu de la instal·lació. Haurà d'obtindre autorització de tancament
definitiu de la instal·lació, de conformitat amb el que indica l'article 20 del Decret
88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, en la redacció que dona el Decret
llei 14/2025, de 26 de desembre, del Consell, de mesures urgents contra la
hiperregulació, l'agilitació de procediments i la garantia de la unitat de mercat.

18. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de
la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la
present resolució requerixen autorització administrativa prèvia, conformement al
que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual
s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i
distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. 

19. Tal com s'indica en l'article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la
llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la
instal·lació, sense perjuí de l'exacció dels tributs que corresponguen legalment per la
prestació del servici municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i
obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a
complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.
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20. El respectiu cànon d'ús i aprofitament l'establirà l'ajuntament en la
llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les
obres d'edificació i de les obres necessàries per a implantar la instal·lació. El cànon es
generarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística, i
l'ajuntament podrà acordar, a petició de la part interessada, el fraccionament o
l'ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit.
L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L'ajuntament podrà aplicar les reduccions de l'import del cànon que siguen
procedents de les que arreplega l'article 38 del Decret llei 14/2020. L'impagament
donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon
correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran
en el patrimoni municipal del sòl.

21. Segons el que establix l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de
desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia
elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servici
caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents
del tancament temporal, concloga l'abocament d'energia a la xarxa per un període
superior a tres anys. 

Tercer. Declaració d'utilitat pública, en concret, de la línia d'evacuació de
132 kV entre la subestació de la instal·lació fotovoltaica fins a la subestació de
maniobra del gestor de xarxa

Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia elèctrica subterrània de
132 kV entre la subestació transformadora 30/132 kV i la subestació de maniobra
d'i-DE, autoritzada en el punt primer d'esta resolució.

Esta declaració implica, en tot cas, la necessitat d'ocupació urgent dels béns
o d'adquisició dels drets afectats, a l'efecte de l'article 52 de la Llei, de 16/12/1954,
sobre expropiació forçosa, i la titular adquirirà la condició de beneficiària en
l'expedient expropiatori, que es concretarà en una afecció a les finques particulars,
incloses en la relació que figura en l'annex III, amb l'abast i els efectes que preveu el
títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i
3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o el pas de la
instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de
l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la
província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.

En el moment d'esta declaració d'utilitat pública, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i 151 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els
acords mutus d'adquisició dels béns i drets amb els titulars d'estos adquirixen la
naturalesa i els efectes que preveu l'article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954
sobre expropiació forçosa. 

S'inclou en l'annex I la relació de béns i drets afectats.

Quart. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i
de restauració del terreny i l'entorn afectat.
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Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn
afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat primer, el pressupost del qual
ascendix a huit-cents quaranta-huit mil quatre-cents sis euros amb un cèntim
(848.406,01 €).

Es compliran les condicions que arrepleguen els informes, tant de l'òrgan
competent en ordenació del territori i paisatge com de medi ambient en relació amb
això. La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en el resolc
segon d'esta resolució, relatiu a l'autorització de construcció, prèviament a la
sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indica el Decret
llei 14/2020.

Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que cal fer d'esta
resolució

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del Decret
llei 14/2020:

- Publicar esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el
Butlletí Oficial de la Província de València, tenint en compte que la publicació d'esta
s'efectuarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
de notificació d'esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili
ignorat, o a les que s'ha intentat notificar però no s'ha pogut aconseguir.

- La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria,
Comerç i Turisme, en l'apartat d'Energia (https://cindi.gva.es/va/web/energia/
instal-lacions-autoritzades, en valencià, i https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-
autoritzades, en castellà).

- La notificació d'esta resolució a la persona titular i a totes les
administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis
d'interés general que han intervingut, o han hagut d'intervindre, en el procediment
d'autorització, a les que han emés, o havien d'emetre, el condicionant tècnic al
projecte d'execució, i a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la
resta de persones interessades en l'expedient.

- La notificació a l'òrgan ambiental als efectes que es preveuen en legislació
d'avaluació ambiental sobre caducitat del pronunciament ambiental, així com als
òrgans competents en ordenació del territori i paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià
per a incorporar les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques
més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat
Valenciana.

D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del
Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització
d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són
competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga sense perjuí de les
concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats,
que haja d'obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què
es referix esta resolució, d'acord amb altres disposicions que s'apliquen i,

V
er

ifi
ca

bl
e 

a 
ht

tp
s:

//b
op

.d
iv

al
.e

s/
bo

p
C

S
V

: B
O

P
V

-2
02

6/
04

47
1

https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades
https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades


Núm. 79 Pàg.
28-4-2026 28

especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas,
esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Seran causa de revocació d'esta resolució, amb el tràmit previ del
procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions que esta
expressa, la variació substancial de les característiques que es descriuen en la
documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos
o dels requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut
en compte per a atorgar-la, així com qualsevol altra causa que la justifique
degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i
connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s'atorguen en esta
resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i
Territori en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga
lloc la notificació d'esta resolució, de conformitat amb el que disposen els
articles   121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

VEURE ANNEX

València, 16 de març de 2026.—El director general d'Energia i Mines, Manuel
Argüelles Linares.

V
er

ifi
ca

bl
e 

a 
ht

tp
s:

//b
op

.d
iv

al
.e

s/
bo

p
C

S
V

: B
O

P
V

-2
02

6/
04

47
1



 

 

 

 

Taules 

Dades generals de la central elèctrica autoritzada i el seu accés a la xarxa 

Denominació PSFV AENA Aeropuerto Valencia 

Titular AENA SME, SA 

Tecnologia Fotovoltaica 

Termes municipals grups (província) Manises (València) 

Termes municipals d’evacuació fins al punt de 

connexió amb la xarxa (província) 
Manises i Quart (València) 

Potència nominal inversors (kWn) 25.280 

Potència transformadors (kVA) 25.600 

Potència pic mòduls fotovoltaics (kWp) 28.030,80 

Potència instal·lada (kW) (segons l’art. 5 RD 

997/2025) 
23.680 (5.440 + 5.440 + 6.400 + 6.400) 

Capacitat d’accés a la xarxa concedida (kW)  25.000 

Necessitat de sistema de control coordinat de 

potència (segons la DA 1a de l’RD 1183/2020) 

No, ja que la potència instal·lada és 

inferior a la capacitat d’accés concedida. 

Xarxa a la qual es connecta: Distribució 

Punt de connexió / Titular de la xarxa 
Línia de 132 kV entre l’ST Oliveral i 

l’ST Torrent 

Pressupost (PEM) 20.539.090,72 €  

Característiques de la central fotovoltaica dins del tancat 

Emplaçament i superfície 

Nre. de mòduls FV 39.480 (zona nord: 16.800 - zona sud: 22.680) 

Manises Polígon: 28 

Parcel·les: 6545097YJ1764N, 

6545096YJ1764N, 

65450A4YJ1764N, 

6545006YJ1764N, 

6545091YJ1764N. 

Àrea de la superfície del 

tancat (m2) 
30.450 (zona nord: 13.030 - zona sud: 17.420) 

Àrea de la superfície 

ocupada per mòduls (m²) 
112.600 

Àrea unitària del mòdul 

(m2) 
2,384 × 1,303 

Camp generador 

Potència unitària màx. 

(Wp) 
710 

Potència total dels 

mòduls (kWp) 
28.030,80  

Tipus de cèl·lules N-Type 

Cares actives dels mòduls Monocrystaline 

Inclinació (°) Zona nord: inclinació 30° - Zona sud: inclinació 20° 

Orientació Zona nord: orientació 26º - Zona sud: orientació 26º 
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Seguidor FV Fix 2V14 

Ancoratge de l’estructura 

al terreny 
Clavament directe al terreny 

Pitch (m) Zona nord 8,1292 - Zona sud 7,6292 

 

Connexió mòduls - inversors 

Nre. de mòduls/string 28 

Nre. strings 1.410 

Cablejat Baixa tensió CC: H1Z2Z2-K 6/10 mm² 

Baixa tensió CA: Al XZ1 (S) 1,2 kV 400 mm2 

 

Estacions de potència 

Centres de transformació 

Nre. CT-01 CT-02 CT-03 CT-04 

Potència trafo(s) (MVA) ONAN 6,4 6,4 6,4 6,4 

Tensió nominal del transformador 

(kV) 
0,80/30 kV 

Tipologia  

Modular MVS6400-LV, amb zona de baixa tensió, 

transformador elevador i cel·les de mitjana tensió 

(2L+1P) 

Inversors 

Nre. d’inversors 17 17 22 23 

Potència unitària nominal (kW) 320 320 320 320 

Potència total nominal (kWn) 5.440 5.440 7.040 7.360 

Nre. de strings/inversor 17/9-18/8 
17/3-

18/14 
18/22 18/23 

Potència pic (kWp) 5.904,36 6.023,64 7.872,48 8.230,32 

Pot. instal·lada (kW) (mín. pot. 

trafo, pot. nominal inversor, 

potència pic) 

5.440 5.440 6.400 6.400 

 

Línies 30 kV interconnexió interna 

Tipologia línies Subterrànies  

Nre. de circuits 2 

Origen 
Cada una de les 2 agrupacions (des dels centres transformació 

CT-04 i CT-02) 

Final SET a 30 kV 

Traçat i longitud (m) 

CT-4 a CT-3: 3 × 1 × 240 mm2 Al XLPE (18/30)kV. 233 m 

CT-3 a SET: 3 × 1 × 240 mm2 Al XLPE (18/30)kV. 736 m 

CT-2 a CT-1: 3 × 1 × 240 mm2 Al XLPE (18/30)kV. 378 m 

CT-1 a SET: 3 × 1 × 240 mm2 Al XLPE (18/30)kV. 105 m 
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Característiques de la infraestructura d’evacuació exterior al tancat 

Línies d’evacuació 132 kV 

Quart de Poblet 

Polígon: 10  Parcel·les 9001, 9002, 9003 

Polígon: 12 Parcel·les 9003 

Polígon: 28 Parcel·les 9025 

Polígon: 29 Parcel·les 9008 

Polígon: 30 Parcel·les 9009, 9020 

Manises 

Polígon: 13 Parcel·les 9011 

Polígon: 15 Parcel·les 9017 

Polígon: 28 6545097YJ1764N 

Tipus d’instal·lació Subterrània 

Origen Subestació transformadora 30/132 kV 

Final ST Maniobra d’i-DE 

Circuits 1 circuit, 1 cable simple a portell 

Longitud total línies (m) ± 4.900 m 

Tensions nominals del cable 

(U0/Un) kV 
76/132 (145) kV 

Tipus de cable XLPE 132 kV d’Alumini S = 1 × 240 mm2 

Subestació transformadora 30/132 kV 

Manises 6545006YJ1764N 

Coordenades 

UTM (etrs89 - fus 

30N) 

X: 715620, Y: 4373619 

Àrea ocupada (m²) 2.538,4557 

Esquema 
Barra simple partida, aparellatge de servici en intempèrie i en 

interior 

Posicions i 

característiques 

Sistema de 30 kV en interior amb cel·les blindades d’aïllament en 

SF6  

- Dos (2) de línia arribada d’FV.  

- Una (1) d’eixida cap a transformador de potència 

- Una (1) de servicis auxiliars 

- Una (1) reactància trifàsica de connexió a terra de 500 A - 30 

segons, en sèrie amb una (1) resistència monofàsica de connexió 

a terra en l’eixida de 30 kV del transformador de potència 

Sistema de 132 kV d’intempèrie i configuració de barra simple  

- Un (1) transformador de potència 132/30 kV 80/100 % 30 

MVA ONAN/ONAF, d’instal·lació en exterior, aïllat en oli 

mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega  

- Un (1) interruptor tripolar 132 kV 

- Tres (3) de transformador d’intensitat 132 kV 

- Tres (3) de transformador de tensió 132 kV 

- Un (1) seccionador tripolar doble obertura amb PaT 132 kV  

- Tres (3) autovàlvules 132 kV 

Transformador 

d’SA 

Un (1) transformador trifàsic d’oli de 100 kVA, relació 30/0,4 kV 

Dyn11 
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